PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 1€ 2y ey

|
W OBORNIKACH I
& |
Telefony: i« 2016 -12- 14 '
- informacja o numerach 161/ 29-60-407 = i ' 5
wewngtrznych 5[ ,’: ()S[': :
- PPIS w Obornikach /617 29-60-540 : i |
- fax 161/ 29-60-557, 29-60-558 L e :
. - 64-600 Oborniki
- e-mail psse.oborniki@pis.gov.pl Gl
- Oddzial Nadzoru psseoborniki.pis.gov.pl
Stanowisko Pracy /61/29-60-549
ds. Higieny Komunalnej
- fax 61/ 29-60-557, 29-60-558
- e-mail higiena.kom unalna@psse-oborniki.pl
oryginaltkepia
ON.HK-421/1/10-8/16 Oborniki, dn.08.12.2016r.
DECYZJA

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1
Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Paristwowej Inspekeji Sanitarnej /Dz.U. 2015, poz. 1412 z pézn. zm./,
art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego /Dz.U. z 2016r., poz.23 z pdzn. zm. /, art.12 ust. |
ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow /Dz.U. 2015r., poz. 139./ oraz § 17 ust.] pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. 2015r., poz.
1989/ oraz w oparciu o przeprowadzone w ramach kontroli wewnetrznej (monitoring przegladowy)
badania wody pobranej dnia 24.11.2016r. z wodociagu publicznego Gorzewo ze stacji uzdatniania
wody (sprawozdanie z badaii nr SB/89715/12/2016)

stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badai w ramach kontroli wewnetrznej dnia
24.11.2016r. ze stacji uzdatniania wody wodociggu publicznego Gorzewo wykazala spelnienie
wymagai okreslonych w zalgcznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyniki badan
okreslono w sprawozdaniu nr SB/8971 5/12/2016 stanowiacym zalgcznik do decyzji.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania do Wielkopolskiego

Paistwowego ~ Wojewddzkiego Inspektora  Sanitarnego  za posrednictwem  Paiistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Umowa z dnia: 2016-03-03 nr 02/02/2016, numer systemowy: 16005019

Obszar badarn: obszar regulowany prawnie

Cel badan:

dla potrzeb potwierdzenia zgodnoéci
; i ~.  Opis prébek

Nr laborato ryjny

T Probkar.

-~ Miejsce poboru [ etykieta:

| probki _ zleceniodawey B e

053161/11/2016 Stacja Uzdatniania Wody Woda uzdatniona

Gorzewo
: : Dane zwigzane z pohieraniem prébek
Nrlaboratoryjny Data pobierania’ “_ Prébkobiorca -
‘prébki et : : s e B R L e e e
053161/11/2016 2016-11-24, godz.13:08 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN SO
19458:2007 (A)
"~ Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki -

Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania:’

- |zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badari

* Data zakoficzenia badan

2016-11-24, godz.15:00

2016-11-24

Uwagi

2016-12-02

‘Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
Temperalura pomiaru (PEW) 23,8 °C
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $B/89715/12/2016
G i o S e b S iomr _'*frfﬁ":“nwmm badari 1 . % & | Dopuszczalne
Identyfikacja metod i 8 35 Foas it
Oznaczany parametr Jednostka 2 :’mda\.i:,zr;j &g SRS 1] N-IEF?WHOS(; GH_,.E E ~wartosci nps)
' : : 053161/11/2016 | OZSTereona = 2ehr e ainikdw
Chorwolny | mal | KJ-15.4-67 (A) <0,05 . TE | KM <0322
pH p PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.8 +0,3 PS | KM 6,5-9,5% %3
Przewodnosé elekiryczna uSfem PN-EN 27888:1989 (A) 846 +85 PS I KM | <2500%1723
whasciwa (PEW) _ a—
Chrom (Cr) ngll PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 < 4,0 5 PS [ KM <50
(A)(E) e
Otdw (Pb) wail PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <4,0 . PS | KM <10
2 (A).(E)
Kadm (Cd) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,30 . PS | KM s5
: (A),(E) - L ;
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,0020 N PS | KM 520922
(A).(E) ssand
Rlgc (Hg) ngil PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 3 PS | KM <1
Séd (Na) mall PN-EN ISO 17294-2:2016-11 99,7 +10,0 PS | KM <200
. _ (A)(E)
Glin (Aluminium} ngh PN-EN ISO 17284-2:2016-11 < 10,0 s PS | KM <200
(A).(E)
Mangan (Mn) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 4,0 - PS | KM <50
. ] (AL(E) I N L
Zelazo (Fe) ngh PN-EN ISO 17204-2:2016-11 < 60,0 2 PS | KM <200
(A)(E)
Nikiel (Ni) ugll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 = PS | KM <20
. (A).(E)
Arsen (As) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 2,0 $0,2 PS | KM <10
L (A)(E)
Selen (Se) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 - PS | KM <10
(A).(E)
Antymon (Sb) pgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 2 PS | KM <5
(A).(E)
Bor (B8) mg/l PN-EN ISO 17284-2:2016-11 0,32 +0,04 PS | KM £1,0
_HA)uE
Siarczany (S0,%) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 18,1 +3,7 PS | KM <250 923
Chlorki (CI') mg/l PN-EN I1SO 10304-1:2009 (A) 15,2 +3,1 PS [ KM <250 9123
Fluorki (F7) mall PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 0,22 40,05 PS | KM £1,5
Megtnose NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,33 +0,10 PS | KM <1923
Barwa maPl PN-EN IS0 7887:2012 (A) <5 : PS [ KM 20Ea
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | KM -hz3
Liczba progowa smaku (TFN) 5 PN-EN 1622:2006 (A) <1 = PS | KM ~Az3
Utlenialnoéé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A) 3,55 10,54 PS | KM s58h 923
nadmanganianowy) B
Bromiany pgfl PN-EN 1SO 15061:2003 (A) <50 . PS | KM <1022
Amonowy jon (NH,*) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) 0,08 40,02 PS | KM <0,50
Azolany (NO;) ma/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 4,50 - PS | KM <5022
Azotyny (NO,’} mafl PN-EN ISO 13395:2001 (A) <0,03 - PS | KM 0,502 22
Cyjanki nghl PN-EN ISO 14403-2:2012 (A) <15 - PS | KM <50
Benzo(a)piren pafl KJ-1-5.4-97 (A) < 0,006 . PS | KM <0,010
Suma wielopierscieniowych pgfl KJ-1-5.4-97 ) (A) < 0,024 - PS | KM <0,10® 22
weglowodordw aromatycznych
(WWA)
SGs p
01-233 Wofska Sp. 2 0. 0,
arszawa, ul, Bemg ga
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; Wyniki badan oty 1 5 8
Oznaczany parametr: - Jednostka - 'ldeﬂt_yﬁkacjéjmemdy : Y : S 1“[‘?‘"“—"“'““ i _?_,,,E E
: £ _bad?‘ﬁ'c.zl?]: | osste11112016 _ro_zs.g.er-zo_na E_.é -.;0_::‘ = nik
Akryloamid o Tt | Tkoi5.4-04 () < 0,075 . PS | KM <0,10 M #?
Epichlorohydryna ;.gn PN-EN 14207:2005 (A) < 0,060 - PS [ KM <0,10 " %2
Benzen ngi PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,50 = PS | KM $1,0
Chlorek winylu g/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) <0,20 - PS | KM <0,50 M 22
4.2Dichloreetan ngil | |PN-EN 15O 15680:2008 (A) N < 0,90 " PS | KM <30
‘Suma trichloroe;;;a-iv_r—_‘ ngfl [ PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 2,00 - PS | KM <10
tetrachlorocetenu
Suma trihalometanéw (THM) g PN-EN 1SO 15680:2008 @ (A) <16 . PS | KM S4o ST
 4,4-DDD (Pestycyd) ugh PN-EN I1SO 8468:2002 (A) < 0,020 ; PS | KM <0109 22
4,4'-DDE (Pestycyd) ugil PN-EN I1SO 6468:2002 (A) < 0,020 N PS | KM <0109 2?2
4,4-DDT (Pestycyd)u naf PN-EN ISO 8468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM <0,10 9 22 T
alfa-HCH (Pestycyd) ngfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS | KM <0109 22
[ beta-HCH (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A) <0,020 - PS | KM <0109 22
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) nal PN-EN ISO 6468:2002 (A) <0,020 - PS|KM| <0109 72
delta-HCH (Pestycyd) pafl PN-EN I1SO 6468:2002 (A} < 0,020 . PS | KM £0,10 9 %2
Aldryna (Pestycyd) ugf PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 2 PS | KM 50,0309 22
Dieldryna (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 o PS | KM <0,030 ® 22
Endryna (Pestycyd) ughl PN-EN 1SO 8468:2002 (A) < 0,020 = PS | KM 0,109 22
Aldehyd endryny (Pestycyd) g PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM <0409 22
| 1zodryna (Pestycyd) uafl PN-EN ISO 6468:2002 (A} < 0,020 E PS | KM <0,10% 22
Heptachlor (Pestycyd) ngh PN-EN 1SO 8468;2002 (A) < 0,020 N PS | KM 50,030 ® 22
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) gl PN-EN ISO E@a:éabz—m_}m < 0,020 = PS | KM 50,0309 22
' Endosulfan alfa (i) (Pestycyd) g PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 s PS | KM <0,10% 22
Endosulfan beta (Il) (Pestycyd) ugA PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM <0,10% 22
' Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ng/l PN-EN ISQ 6468:2002 (A) < 0,020 . PS | KM <0,10 9 22
Metoksychlor (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 5 PS | KM £0,10% %2
Suma pestycydow ugl PN-EN ISO 6468:2002 ™) (A) < 0,40 - PS | KM <0,5081722
iiaba mikroorganizmow w 22+2°C jtkMmi PN-EN ISQ 6222:2004 (A) 10 5-20 PL MW bez
po 72h nieprawidlowych
zmian
Liczba enterokokéw katowych jtk100mi PN-EN SO 7899-2:2004 (A) 0 - PS [ KM 0
Liczba baklerii grupy coli jtk/100mI PN-EN SO 9308-1:2014-12 (A) " PS | KM ph=3
| Liczba Escherichia coli jtk/100m PN-EN SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS | KM 0 .

jik/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
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SKER) 28 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtadciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
2z W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
o2 Warlo¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany banwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
43 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian,
LBy =D Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO; Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno byé przeprowadzane w ciagu 10 min.
w temperaturze 100 slopni Celsjusza w drodowisku kwaénym z wykorzystaniem nadmanganianu.
8.2 Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwoéci korozyjnych wody.
3yz2 W miare mozliwoéci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiggniecia nizszej wartodci
Hxe Nalezy spelni¢ warunek: (azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartoci w nawlasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw
(NO,) i azotynow (NO,) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.
8 z2 Wartos¢ oznacza sume stezeit wyszczegdlnionych zwigzkéw: benzeno(b)flucranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.
N.Azz Wartos¢ odnosi sig do stezenia pozostatoéci monomeru w wodzie, obliczenego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda; Oznacza¢ w wodzie przesylanej instalacjami z polichlorku winylu.
k)= W miarg mozliwoéci bez ujemnego wplywu na dezynfekejg powinno dazyé sie do osiggniecia nizszej wartosci. Suma THM - wartoé
oznacza sume slgzen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichloromelan, dibromochlorometan, tribremometan.
Lz2 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkly pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcjl.
Oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwad. Wartoé stosuje sig do kazdego
poszczegélnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 Hg/l.
s Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkly pochodne (m.in. regulatory wzrostu) craz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakdji.
Oznaczac¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwac. Warto$é stosuje sie do kazdego
poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru | epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l. Suma
pestycyd6w oznacza sumg poszczegdinych pastycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciows w ramach moenitoringu.
h=2 Warto§¢ odnosi sig do st¢zenia pozostalosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg,
Wzl Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prabek w ciggu roku.
Normalprocedura badawcza =~ = = * Data, we rsjei I.'Iub‘inf'or‘rhacje dbdatkowe
KJ-I-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015
KJ-1-5.4-g7 ) Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwigzkéw: benzo(b)flucranten, benzo(k)flucranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)
KJ-1-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 28.04.2015
PN-EN 1SO 15680:2008 @ Suma trihalometanéw (THM) jako suma stgzen zwiazkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
L dibromog_hk)_rm_etan, tribromometan . —
PN-EN ISO 6468:2002 *) Suma pestycydow jako suma stgzen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosuifan |, endosulfan |1, siarczan endosulfanu,
n_'!eloksychlor |
_f"N-EN 1622:2008 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony
KJ-1-5.4-67 Procedura Badawcza wersja 03 z dnia 20.01.2015

Objasnienia;

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego®

Migjsce wykonania badar: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pila

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ melody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnose rozszerzong. Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
vyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowal:

KM - mgr inz. Marcin Kué - Kierownik Operacyjny Laboratorium

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.zo. o
01233 Warszawa, ul, Bema 83.
NIp; 586’{}005608
L{_.abgratorium Srodowiskowe
i ,r:]vn onment, Health & Safety
~200 Pszezyng, ), Cleszyriska 524

tel, 32 4492500; fay,
| Y 324472072
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------ Koniec dokumentu =--«.-
Niniejszy dokument zastal wyslawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWS$U stanowig el

hl!p:h‘mv.v.sgs.anaIizysrodowiska.pl.’podslrona.’uslugi)‘ W oparciu o klore zrealizowano usfuge. Nalezy zwroci
odszkodowan i jurysdykeji zawarte w OWSU.
Uslugg zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodn
lakowe zoslaly podans. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi cdpowiedzialnoéé jedynie przed Zle
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumenlu, podrabianie i falszowanie jego tredel, formy i wyg!
Dokument moze byd wykorzystywany i kopiowany w calodci, kopiowanie czeéclow
Wszystkie wyniki bada{ﬁ}ﬂlporp‘ia Gw zesta

20§16ty pobirana Pz ol bh"é}'a‘wiciql,a_

4 teTne

YBOMIK

ement oferty, doslepne sq na stronie:

ie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodaweg i wedlug Jego wskazéwek, jedli
ceniodawea; niniejszy dokument nie zwalnia slron z realizowania praw i obowigzkéw

gdu jest niezgodne i podlega $ciganiu w éwietle prawa.

@ jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

wione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
eniodawcey, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnodci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezenlatywnosé probki.
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