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ON.HK-421/1/9-8/16 Oborniki, dn.08.12.2016.

DECYZJA

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1
Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Paiistwowej Inspekeji Sanitarnej /Dz.U. 2015, poz. 1412 z pézn. zm./,
art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego /Dz.U. z 2016r., poz.23 z pézn. zm./, art.12 ust.!
ustawy zdnia 07 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow /Dz.U. 2015r., poz. 139./ oraz § 17 ust.1 pkt. 1 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. 2015r., poz.
1989/ oraz w oparciu o przeprowadzone w ramach kontroli wewngtrzngj (monitoring przegladowy)
badania wody pobranej dnia 24.11.2016r. z wodociggu publicznego Ludomy ze stacji uzdatniania
wody (sprawozdanie z badan nr SB/89716/12/2016)

stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badai w ramach kontroli wewng¢trznej w dniu
24.11.2016r. ze stacji uzdatniania wody wodociaggu publicznego Ludomy wykazala spelnienie
wymagain okreslonych w zalgeznikach nr 1, 2, 3 1 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyniki badan
okreslono w sprawozdaniu nr SB/89716/12/2016 stanowigcym zalacznik do decyzji.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania do Wielkopolskiego
Pafstwowego  Wojewodzkiego  Inspektora  Sanitarnego  za posrednictwem  Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Obszar badan | obszar regulowany prawnle
Cel badan_. dla potrzeb potmerdzema zgodnoéol
Sh Rl s e oE'is probek - -
" Nriaboratoryjny | o ot ~ Miejsce. poboru [ etykleta
| probki R e r_______"__, ~ zlecenlodawcy.
053160!1112016 Stacja Uzdatniania Wody
B _ Ludomy o
& =L : : L5 Dane zw:qzanez gobleranle Erébek g
~ Nr laboratoryjny e : Dala pobierama * i Prohkoblorca S -‘ _Metoda poblarania
probki - H__._#_ S e
053160/11/2016 2016 11 24, godz 13: 31 Przedstawiciel Laboratorium PN 1SO 5667- 52003 PN-EN 1SO

19458:2007 (A)

Z :Ocené;brganoleptyczna wykonana podczas pobleranla pl‘Obkl

Barwa: brak ]Metnosé: brak Zapach: brak

o EECETINSE

Plan pcl_)ie_ra'ni_a:.. = !zgodnie z harmonogramem

~ Data rejestracii w laboratorium S Data r_quoc;_gcra hadaii 3 ;__ = -.'.::Ijét'zi"'zékbﬁ,éiaﬁ'léabé\:dﬁﬁﬁ.-'.:
2016-11-24, odz. 5:00 2016-11-24 2016-12-02
godz1 I T & -
s : g - Uwagi - el
Stan prob!q w chv\nh doslarczenla do laboralonum nie budzi zastrzezen
LTemparatura pomiaru (PEW) 22,2°C
S5GS Polska 8p. z 0. o. Sporzadzil:
01-233 Warszawa, ul, Bema 53 mgr inz. Sylwia Skorzybot
1 NIP: 5860005608 : v 5§
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43-200 Ps;czym ui, Cles/ynsﬁ‘iny?a

tel, 32 44n2_,00 fax 32 4472073 Specjalista ds. projektow srodowiskowych

Oryginat potwierdzony wlasnorgcznym podpisem:

seias £ 30 Prbenren s edenthror

Laboraterin,
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Posinad §1-055, Gronowa 81 L4l 32 449 2600 ]+ A0 GY 820 4031 Pita 1520, Na Lestkewied
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Ident fikacia metod Wyniki badan S ufﬁ : % Dopuszczalne T
Oznaczany parametr Jednostka A i;dauiczej ¥ i i 5 = Nigpewnoéé .%2 g : 'V-Wﬂl‘l‘)éc' {HDs)
gs3160/1 /3006, | | oXERerIOm =33 " wskaznikéw.
RIE e T e AR Ry N s TS e T e s S et
Chlor wolny mgll (A <0,05 - TE | MW zoipd
pH . PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.4 +0,3 Ps |{MW| 65-95%%°
Przewodnosé elekiryczna uSlem PN-EN 27888:1999 (A) 1062 +107 ps [Mw| <2500 2
_‘\y_laﬁgiwa (PEW)
Chrom (Cr) ngfi PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 4,0 o PS | MW <50
- L . (AWE) I DR —— ]
Oléw (Pb) nafl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 . PS | MW <10
(A)(E)
Kadm (Cd) gl PN-EN SO 17204-2:2016-11 < 0,30 - PS | MW <5
(A)(E)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 < 0,0020 e PS | MW <209 %2
(A)L(E)
Rtgé (Ha) ugfl PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 - PS | MW <1
Sod (Na) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 32,9 +3.3 PS | MW <200
- (ANL(E)
Glin (Aluminium) wall PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10,0 - PS | MW <200
(A)(E)
Mangan (Mn) g PN-EN ISO 17294-2:2016-11 35,6 +3,6 PS | MW < 50
(A)(E)
Zelazo (Fe) ugfl PN-EN ISO 17204-2:2016-11 < 60,0 = PS | MW < 200
(A)L(E)
Nikiel (Ni) uafl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 . PS | MW <20
(A)L(E)
Arsen (As) pail PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 I PS | MW <10
(A)L(E)
Selen (Se) pall PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 . PS | MW $10
(A)(E)
Antyron (Sb) g PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <10 2 PS | MW 5
(A).(E)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,10 +0,01 PS | MW <10
(A)L(E)
Siarczany (S504%) ma/l PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 132 27 PS [ MW < 250 9 23
Chlorki (C1") mg/l PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 56,9 +11,4 PS | MW <250 P 22
Fluorki (F7) mgl PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 0,21 40,05 PS | MW 21,5
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,28 +0,09 PS | MW <4 948
Barwa mgPUl PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 - PS | MW -4 z3
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 j PS [Mw _4z3
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | MW A2
Ullenialnoéé z KMnO, (Indeks mgfl PN-EN SO 8467:2001 (A) 2,61 10,40 PS | MW <58 923
nadmanganianowy)
Bromiany ngfl PN-EN ISO 15061:2003 (A) <50 = PS | MW <103 22
Amonowy jon (NH,") mall PN-EN I1SO 11732:2007 (A) 0,06 +0,02 PS | MW <0,50
Azotany (NOy) mgfl PN-EN IS0 13395:2001 (A) 38,3 +7.7 P8 | MW <5022
Azotyny (NO,) mgll PN-EN IS0 13395:2001 (A) 0,07 40,02 PS | MW <0,50 2 22
Cyjanki ngfl PN-EN SO 14403-2:2012 (A) <15 = PS | MW <50
Benzo(a)piren ngf KJ-1-5.4-97 (A) < 0,006 - PS | MW 0,010
Suma wielopierscieniowych nafl KJ-1-5.4-97 ¢ (A) < 0,024 s PS | MW <0,10 % 22
weglowodoréw aromatycznych
{(WWA)
SGS Polska Sp. z 0. 0
~233 Warszawa, ul, Bema 83
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; e e £ yniki badan Lo Uite el @ Dopuszczalne
Oznac.z_any parametr Jedl:mstka .Ident];:l;:c‘:.{izr::!h?dy 1 wyn : : ! ‘Nfgpewnoéél_ %—;: : g. = _7:‘2'?"(‘.’,5“' (i_\;D,S-_L
i e 053160/11/2016 | 'OZSzerzona =3 5| wskainikow
Akyloamd | sl | KLi54.94 (A) o <0075 s PS [ MW <040 " z2
E;ichlorohydwna nafl PN-EN 14207:2005 (A) < 0,060 < PS | MW 50,10 " %2
Benzen ngh PN-EN ISOC 15680:2008 (A) < 0,50 & PS [ MW £1,0
Chlorek winylu pg PN-EN ISO 15680:2008 (A) <0,20 - PS{MW| <050 22
1.2-Dichloroetan ngi PN-EN ISO 15660:2008 (A) < 0,90 B PS | MW < 3.0____
Suma trichloroetenu i nall PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 2,00 - PS | MW <10
tetrachloroetenu -
Sumatrihalometanéw (THM) | ol | | PN-EN ISO 15680:2008 © (A) <16 - [rs|Mw]| T<qgo®i9z2
4,4-DDD (Pestycyd) nafl | PN-EN 150 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | MW <0,10 822
4,4"-DDE (Pestycyd) g PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 , PS | MW <0,10%® 2'1_“
4,4'-DDT (Pestycyd) gl | | PN-EN ISO 6468:2002 (A) <0020 } PS [ MW <0109 22
alfa-HCH (Pestycyd) ng/l PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS MW £0,10 ® =2
 beta-HCH (Pestycyd) ugll PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | MW <0,10 %22
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ng PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 . PS [ MW £0,10 % 22
della-HCH (Pestycyd) na PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 . PS | MW s0,10%22
Aldryna (Pestycyd) uai PN-EN ISO 6458:2002 (A) < 0,020 : PS | MW <0,030 %22
Dieldryna (Pestycyd) nghl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | MW £0,030 ® 22
Endryna (Pestycyd) nall PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS [ MW <0,10 & 22
Aldehyd endryny (Pestycyd) nail PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | MW <0,10 ® 22
lzodryna (Pestycyd) gl | | PN-EN SO 6468:2002 (A) <0,020 R PS|MW| 2010972
Heptachlor (Pestycyd) pgfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 . PS [ MW £0,030 & 22
| Epoksyd heptachioru (Pestycyd) uaf PN-EN [SO 6468:2002 (A) <0,020 P Ps IMW|  <o0,030 ¥ 22
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS [ MW <0,10® 22
Endosulfan beta (ll) (Pestycyd) nofl PN-EN ISO 6468:2002 (A) <'o,020 - PS | MW <0,10% 22
Siarczan endosuifanu (Pestycyd) uof PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PSIMW|  <o,109 22
Metoksychlor (Pestycyd) g/l PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | MW <0,10% 22
Suma pestycydéw pgll PN-EN 1SO 6468:2002 *? (4) < 0,40 _ PS IMW| 505081722
Liczba mikroorganizmow w 22+£2°C jtkAml PN-EN 1SO 6222:2004 (A) 16 9-27 PL | MW bez
po 72h nieprawidlowych
Zmian
Liczba enterokokéw kalowych jtk/100mi PN-EN 1SO 7899-2:2004 (A) 0 : PS (MW 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 . PS | MW p/thza
Liczba Escherichiacoll | ioom | [PNENISOsses 2042y | o | . [Ps|ww o |
jtk/100mI - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
8 » )
b 1(32?3 f""’gfisszlgsa.sufi‘ain% 303'
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LTS Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwoscei korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

A2 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami,

S22 Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjna wody dla rur miedzianych,

e Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

x9N Nie musi byé oznaczany, jesli badane jest OWO; Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w ciggu 10 min,
w temperaturze 100 stopni Celsjusza w $rodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

23 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych vdasciwosci korozyjnych wody.,

22 W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sig do osiagniecia nizszej warlosci

222 Nalezy spelni¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3=<1 \gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja; slezenie azotandw
(NQ,) i azotyndw (NO,) w mgfl, Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej ub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l,

biza Warto$¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwigzkdw: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)Nlouranten, benzeno(ghi)perylen,
indeno(1 \2,3-cd)piren,

W Warto¢ odnosi sie do stezenia pozoslatoéci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodag; Oznaczad w wodzie przesytanej instalacjami z polichlorku winylu,

Sl %2 W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcjg powinno dazyé sig do osiggniecia nizszej warto$ci. Suma THM - wartosé
oznacza sume slezen zwigzkéw: trichlorometan, bremodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan,

Lk Termin “pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pachodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu reakcji,
Oznaczaé jedynie te pestycydy, ktdrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac, Wartosé stosuje sig do kazdego
poszczegdlinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pgl.

e Termin "pestycydy” obejmuje organiczne:; insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakeji.
Oznaczadé jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwad. Wartoéé stosuje sig do kazdego
poszczegdlnego peslycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 ug/l. Suma
pestycyddw oznacza sume poszczegdinych pestycydéw wykrytych i oznaczonych iloéciowo w ramach moniteringu.

=2 Warto$¢ odnosi sie do stgzenia pozostalodci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w konlakcie Z woda.

za Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.

-Normalprocedura badaweza == i) o o Data; wersja illub:inf_brmacje-d_odatkog.ye Sate
KJ-1-5.4-97 . Proce_dura Bada\fgza \'irsj_ai? Z dﬂa_z_a;l_Mg'O‘.-S
KJ-1-5.4-g7 ™ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierécieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA) jako suma slezen zwigzkdw; benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
_________ | bENZO(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren) —
KJ-1-5.4-94

e e ] _\ﬁ...__fﬁ"idi‘{",c_zﬂ werg_'a_(ﬁ_z@ia 28.04.2015

PN-EN ISO 15680:2008 Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezer 2wigzkdw: trichlorometan, bromodichlorometan,
B dib_rpmoch!ormetan, tribromory_&_e@rn_
PN-EN IS0 6468:2002 ™! Suma pestycydéw jako suma stezen zwigzkow: 4,4'-DDD: 4,4'-DDD,; 4,4"-DDT; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heplachloru, endosulfan I, endosulfan I, siarczan endosulfanu,
metoksychior

_F’rll_-EN 1622:2008 7Metogi_§£prosz§§na, parzysta, wyl;ér niewymu-szony

KJ-1-5.4-67 | Procedura Badawcza wersja 03 z dnia 20.01.2015 _

Objasnienia;

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach , Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pila

Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.zo. 0
01-233 Warszawa, ul. Bema'83.
NIp: 5360005608
Lab.urmorium Srodowiskowa
daﬁ!.;nwronmem, Health & Safety
<00 Pszezyng, . Cleseyriska 52
tel. 32 4492500, f4y. 324472072 ¢
.
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------ Koniec dokumentu ----.-

Ninlejszy dokument zoslal wyslawiony zgodnie z Ogdinymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU slanowig element oferty,
hﬂp:h\m-.».sgs.analizysrodcwiskapflpodslrona.'usrugi)‘ W oparciu o ktdre zrealizowano uslugg. Na
odszkodowan i jurysdykcii zawarte w OWSU.

Uslugg zrealizowano w czasle i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencis, zgodnie z uslaleniami pocz;
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0, ponesi odpowiedzialno$é jedynie przed Zleceniodaw
wynikajacych z zawartych porozumien,

Wszelkie nieautoryzowane Zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie i falszowanie Jego lresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w gwielle prawa.
Dokument moze byé wykorzyslywany i koplowany w calosci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemne] zgody.

Wszyslkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencia 0dnosza sig tylke do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
}--,&Sﬁi?{yEEPPFane‘.g(ﬁeﬁHg.-gedsta\'dcier/a {Ztec?nie?dg‘.-:cy.! SGS FOFER? Sp.z p.o.. n.fe ponosi odpowiedzialnascei za pochodzenie, Spos6b pobrania i reprezentatywnosé prébki.

doslgpne sg na stronie:
'a2y zwrbcié szczegding uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,

ynionymi ze Zleceniodawcy i wadlug Jego wskazdwek, jesli
g niniejszy dokument nie zwalnia slron z realizowania praw i obowlazkéw
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