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DECYZJA

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
2 dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. 2015, poz. 1412 z pézn. zm./, art, 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego /Dz.U. z2016r., poz.23 z pozn. zm. /, art.12 ust.l ustawy z dnia 07 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow /Dz.U. 2015r., poz. 139./ oraz
§ 17 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. 2015r., poz. 1989/ oraz w oparciu o przeprowadzone w ramach
kontroli urzedowej (monitoring kontrolny oraz przegladowy) w dniu 14.11.2016r. oraz kontroli wewngtrznej
(monitoring przegladowy) badania wody pobranej w dniu 24.11.2016r. z wodociagu publicznego Ryczywol
w punktach:
I. stacja uzdatniania wody- sprawozdanie z badai nr 2476/2016 oraz nr SB/89713/12/2016
2. sie¢ — kran czerpalny Oérodek Zdrowia, ul. Nowa I, Ryczywél — sprawozdanie z badan
nr 2474/2016

stwierdza przydatno$¢ wody do spoZycia przez ludzi,

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badan w ramach kontroli urzedowej w dniu 14.11.2016r.
oraz w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 24.11.2016r. ze stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociggu
publicznego Ryczywol (kran czerpalny O$rodek Zdrowia, ul. Nowa I, Ryczywol) wykazala spehienie
wymagan okreslonych w zalgcznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
20151, wsprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyniki badan okreslono
w sprawozdaniach nr 2474/2016, nr 2476/2016 oraz nr SB/89713/12/2016 stanowigcych zalgcznik do decyzji.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania do Wielkopolskiego
Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Paistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zalacznik:
Sprawozdania z badan nr 2474/2016 z dnia 21.11.2016r.,, nr ”__2476/20I6 z dnia 25.11.2016r.

oraz nr SB/89713/12/2016 z dnia 06.12.2016r. SORY N
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznaf ul. Noskowskiego 21
tel. (61) 8544-826 , 8544-829 fax. (61) 8544-829 e-mail : lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 2474 /2016

Nazwa i adres zleceniodawey: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna

Oborniki
Nr rejestru probki: 2474/2016
Prébki pobrano i dostarczono przez:  PSSE Oborniki Data pobrania: 14.11.2016 .
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data dostarczenia: 14.11.2016r.
Migjsce pobrania: wodociag publiczny - Ryczywot Data zakoficzenia analiz: 18.11.2016
- sie¢ - Oérodek Zdrowia,ul. Nowa 1, Ryczywdl Stan prébki: dobry
f Niepewnoéé
Identyfikator metody g wyniku badania"/
Lp. Parametr badaweze]™ Jednostka Wynik griic pradEli
wyniku )
1 | Metnoéé PN-EN ISO 7027: 2003 Q[NTU <0,2 -
2 |Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 metodaD Q|mg/1Pt 5 -
h PN-EN 1622: 2006
3 |Zapac +1B-11-A-041 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 1 - akeeptowalny -
4 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q - 7.4 -
5 | Przewodnosé (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q| puS/em 757 -
6 | Amonowy jon PN-1SO 7150-1:2002 Q|mg/l <0,1 -
7 |Zelazo PN-ISO 6332: 2001 Q|pg/l <60 -
8 Mangan PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q|ug /1 5,4 =
9 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q| jtk/ 100 ml 0 -
10 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q| jtk/ 100 ml 0 -
WIEHOW K LABURATORIUM
BABANIA WODY L BLEBY
Lag. o s
21.11.2016 1. Z Lo S bl:\cﬂfc.z[,_(‘
Data sporzadzenia sprawozdania IRer ﬂ'ﬁ@#_d('x’rni[ﬁfﬂa‘ﬂ@rgtorium

- koniec sprawozdania -

Powiatowa Stacja
Santamo-Epidemiclogiczna v Obomikach
ul, Marsz. ). P g0 76, 64-600 Obornid

fl, 6 x 6129 60 557,558
RECON 63 2 NIP 766-16-96-841 (2)

ASYSTENT

[V A
s ppie by vl ' 1
NG i, Juss, ilenia - duandswska
") Metody badmycze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w przepisach prawnych.

) Niepewnosci wynikéw fizyko-chemicznyeh / YGranice przedzialu wynikéw mikrobiologicznych sq przekazywane = metodami badawezynil przy uzgodnieniach
rocznych badan dla PSSE i nie obejninjq niepewnosei pobierania probki.

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badaii bez pisemnej zgody LBWIG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna skladaé pisemnie w ciagu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakvesic metod badawezych oznakowanych literky Q.
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi,
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznan ul. Noskowskiego 21
tel. (61) 8544-826 , 8544-829 fax. (61) 8544-829 e-mail : Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 2476 /2016

Nazwa i adres zleceniodawey: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna
Oborniki
Nr rejestru prébki: 2476/2016

Probki pobrano i dostarczono przez: PSSE Oborniki Data pobrania: 14.11.2016 1.

Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HK-01 z dnia 22,03.2013r.

Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania: wodocigg publiczny - Ryczywot

Data dostarczenia: 14.11.2016 1.

Data zakonczenia analiz: 23.11.2016 1.

- SUW Stan probki: dobry
Nicpewnosé
L. e [ Jednostia | wynic | gl el
A S wyniku ¥

1 | Metnosé PN-EN ISO 7027: 2003 Q|NTU <02 - -

2 | Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 metodaD Q|mg/ 1Pt 8 -

3 | Zopach Ell\gig-:f()ﬁ\isgszzdnia20.04.20091 0| TOB akcep?o%valny. i

PN-EN 1622: 2006 o

| S +1B-11-A-046 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 1 ; Aseprowalny i

s |pH PN-EN 1SO 10523: 2012 o - Ad £ -]
6 | Przewodnosé (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q| pS/cm 758 - -

7 | Zelazo PN-ISO 6332: 2001 Qpg/l <60 -

8 | Mangan PN-EN ISO 17294-2: 2006 Qlug/l 37 i}

9 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Qlmg/l <0,1 -

10 | Azotyny PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q|mg/l <0,050 .

11 | Azotany PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q|mg/l G .

12 [ Fluorki PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q|mg/1 029 & s .
13 | Chlorki PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q|mg/1 7.1 :

14 | Siarczany PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q(mg/l 5.2 -

15 | Twardo$é (cacos) PN-EN 6059:1999 Q|mg/1 383 1 -

16 | Utlenialno$é gamos PN-EN ISO 8467: 2001 Q|mg/1 9198, -

ol 5135.1?;/3:1}1135)2.06.2010 " el 438 i

I8 | Cyjanid a?do ?ﬁ:ﬁgis.u.zow L hg/l g8 )

19 | Bor PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q|mg/l 0,163 -

20 |Glin PN-EN ISO 17294-2: 2006 Qfpg/l <10 .

21 | Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q|pg/l B3 .

Y Metody badawcze stosoware w badaniach spefmajq wyniagania okreslone w przepisach prawnych.
¥ Niepewnosci wynikéw fizyko - chemicznych/ VGranice przedzialu wynikéw mikrobiologicznych sq przekaznwane z metodami badawezymi przy nzgodmemach
rocznych badaii dla PSSE i nie obejmujq niepewnosci pobierania prébki.

Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanej probki, Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWIG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach, -
Reklamacje mozna sklada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku,

quhrhfbﬂfﬁlh"bh&h\‘f&kllku edy, towape, przez PCA, Nr AB 438 w zakresic metod badaw czy ch oznakowanych literkg Q.

Sar Sprﬂwm&danmghm&ﬁ GRWIEFR W yniki bad

L

90 76, 64-60 D()H"m‘ﬂ
0467, fax 61 ?Uf\ 57,558
162 NIP-766-16-86 3‘41' 2

anw ykonane mctodami akredytowanymi i nic akredytow anymi.
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznan ul. Noskowskiego 21
tel. 61 8544-826 , 8544-829 fax. 61 8544-829 e-mail : Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 2476/ 2016

- : : Niepewno§é
L Parametr Identyfikator metody Fesilmsitese [ Bovah wyniku badania™ /
p- aramett badawezej? RIS bt granica przedzialu
) : ' wyniku
22 | Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2006 Qlpg/1 1,1 2
23 | Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2006 Qimg/l 1 <0,010: -
24 | Arsen PN-EN ISO 17294-2; 2006 Q|pg/l CiAa :
25 | Selen PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q|pug/l T -
26 | Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q|lmg/l < O,(_)(_}Z ' -
27 | Kadm PN-EN ISO 17294-2; 2006 Q|ng/l A -
28 | Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2006 Qlug/l <0,1 ' -
29 |Oléw PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q|pg/l sl 5
30 |Rtgé PN-EN ISO 17852:2009 Q|pg/l :<0,20 -
s PN-EN ISO 17993: 2005 R
_31 Senzplapiren + 1B-10-A-477 wyd. 2 z dnia 16.08.2010r. | M8/ 1 e i
PN-EN ISO 17993: 2005 i
| 32 |ZWWA + 1B-10-A-477 wyd. 2 2 dnia 16.08.2010r. @ | #8/1 =0,0050 '
33 | 1,2 —dichloroetan PN-EN ISO 10301: 2002 Qfpg/l - <04 -
34 | X trichloroetenu i tetrachloroetenu | PN-EN ISO 10301: 2002 Qlug/l <04 - -
35 | Tetrachlorometan PN-EN ISO 10301: 2002 Qlpg/l e 0,4 -
PB-09-A-431 e D
36 | Benzen wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r Qfng/l i 0’.2.0 )
PB-08-A-481 :
37 |a-HCH wyd. 2 z dnia 05.01.2010 . he/l <Q’OIO )
PB-08-A-481 i i
el L wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. neg/l 50,010 )
PB-08-A-481 LR
39 | B-HCH wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. Mg | 0010 -
: PB-08-A-481 iRl
® jr-Egn wyd. 2 z dnia 05.01.2010 . he /1 20010 -
; PB-08-A-481 PR
ol e wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. hg/l et L -
| _ PB-08-A-481 _
|42 | Heplachlo: wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. v/l 0,010 -
PB-08-A-481 S i :
43 |Aldryna wyd. 2 zdnia 05.01.2010 r. he/l ik 0,010 i
44 | Epoksyd heptachloru 5?(1028 j:hig %]5 01.2010 1. pg /1 <0,010" -
45 | a—endosulfan/ o,p - DDE aljdogzéiﬁgts 612010+ pg/l <0,010 -
G PB-08-A-481
46 | Dieldryna wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. he/l $0010 -
- , PB-08-A-481 .
47 |p,p’ -DDE wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r, he/l RoAl

" Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w przepisach prawnych.
! Niepewnosci wynikdw fizyko - chemicznych/ " Granice przedzialu wynikow mikrobiologicznych sq przekazywane z metodami badewezymi przy uzgodnieniach
rocznych badaii dla PSSE i nie obejnujg niepewnosci pobierania probki.

Wyniki odnpsz_'c} si?wyjqqzr‘ i¢c do badanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze byé kopiowane we fragmentach.
Reklafatie mbziA skiddad) j{%g}g};}jg_?\\v ciggy.14,dniod daty otrzymania wyniku.

ranitamo-Epidamiologiczna w UK _ | |
h‘ﬂiﬁg;’:;&iu&é&qamﬂ akiddytoivane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawezych oznakowanych literka Q.
S(ﬁli‘;i.)'{'ég([ajlig;z badafizaibiaWyniki badai wylonane metodﬂ“yi.i.‘ﬂkrcdytowanymi i nie akredytowanymi.

HEGON 639680862 NIPT63-16-96-841620) R GRII. 701 )
¥ Lo seaVaas '
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 2476/2016

25.11.2016r.

Data sporzgdzenia sprawozdania

oy

LABORAT

zakresie badait mikrobiologicznych

- koniec sprawozdania -

LABORA

TORILY BAD

i:-mr:tw;jf’-muz :

Niepewnosé )
. . Identyfikator metody G wyniku badania™/
Lp. Paramet: b:dawczej*” Jednostka Wynik granica przedzialu
) wyniku ™
. PB-08-A-481
48 [o,p'- DD wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 . ng/l =000 i
PB-08-A-481
49" | i~ entiosulfan wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. He/1 =000 -
PB-08-A-481 ;
ol L wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. hg/l i = o
! PB-08-A-481 .
51 [ Aldehyd endryny /o,p —DDT wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 1. pg/l <0,010
; PB-08-A-481 T
52 | Siarczan endosulfanu wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 . pe/l < 0,010 -
; PB-08-A-481 E
53 | 2 Pestycydy chloroorganiczne wyd. 2 z dnia 05.01.2010 . png/l :<.0,0:10 -
Og6lna liczba mikroorganizméw . . i
54 w22°C+2°po72h PN-EN ISO 6222: 2004 Q|jtk/ 1 ml 19
55 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q| jtk /100 ml ;% -
56 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q| jtk /100 ml 0 -
57 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 Q| jtk/ 100 ml 0 -
P . PB-12-A-771 . : : ]
58 | Clostridium perfringens wyd. 4 z dnia 06.02.2012 1. Q| jtk / 100 ml 0
WL RO

ECJALNYCH

100 V0NY 1 GLERY

(

_‘\./“"f/‘ﬁl '\{u:é'bé _"_’/v‘?;

mgr Maciej Liszkiowice
Podpis osoby autoryzujgcej w
zakresie badan fizykochemicznych

Powiatowa Stacja

sanilama-Epi

aw Obomikach - ~

N

362 NIP766-16-96-841 ) -

120 8 GRU.. 2016

" Metody badaweze stosowane w badaniach s nelniajq wynagania okreslone v przepisach prawnych.
: y pelniajg wymag vp prawny, ,
¥ Nigpewnosci wynikéw fizyko - chemicznych/ *® Granice preedzialu wynikéw mikrobiologicznych sq przekazywane z metodami badawczymi przy uzgodnieniach

rocznych badan dla PSSE i nie obefmujq niepewnosci pobierania prébki.

Wyniki odnoszq si¢ wylqeznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemne; zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.

Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku,

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawezych oznakowanych literky Q.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/89713/1 212016

PCA

POLSKIE CENIRUM

AXREDYTACH

AB 1232

Pszczyna 2016-12-06

Zleceniodawca

ID 26942

Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14
| 64-630 Ryczywot

Podstawa: I‘ealiZale

hUmowa z dnia: 2016-03-03 nr 02/02.’2016 numer systemowy: 16005019

Obszar badari: obszar regulowany prawnie

'Cel-hadaﬁ': ; dla potrzeb potwuardzema zgodnosm

-~ Opis préhek

Nr laboratoryjny

: Mlejsce poboru /. etykleta 3h!
probki - s Al zlecenlodawey - e
053159/11/2016 Stacja Uzdatniania Wody Woda uzdatniona
| . Ryczywot

Dane zwnqzane Z pob:eramem prébek = :

Metnosé:

Nrlaboratoryjny | ' Data pohieranla ; Prdbkoblorca : Metoda po eranla
prébki s : ; 5
053159/11/2016 2016-11-24, godz.12:23 Przedstawmlel Laboratorlum PN-1SO 5667-5: 2003 PN-EN ISO
19458:2007 (A)
_ ~ Ocena organoleptyczna wykonana podczas pdbj'eif_aiﬂi;a Probkil i i
Barwa: brak brak

Zapach; brak

Plan-pobierania: zgodnle z harmonogramem

Data reJestracp w laboratorlum

Data rozpoczecia badani

 Data zakoniczenia bada

2016-11-24, godz.15:00 2016-11-24 2016-12-02
2o 13 oy - ~Uwagi =
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastzezen
Temperatura pomiaru (PEW) 21,9 °C
SGS Polgka Sporzadzit:
01-233 Warszaw Sp 2.9 0,

a, ul. B
NIP: 586000560 sema =

Itlz_:\:borarc}rium Srodomskowe
Nvironment, Healgh & &1fety

43-200 psz 2C2yna, ul,
2 Cie
tel. 32 4452 660 fdx 31‘25?:!”?}]5?’25?3

ke I.oluf
Pezceyna
Porasd
Viroidaw
Lirkajsk

A7), Clesayriska 52a
G1-855, Gronawa 81
£4:424, Mucloburska 18
@2.300, Wigipavica 824
P00, Gdadiska 1R @1

tran 32 448 2600
L4458 32 448 2500
U348 32 446 2500
348 32 440 2500

Sa: seeln U443 91 421 3537

Powia
Janfamo- [‘rldnnw loglczna w Obomfkach

1. Marsz. J. Pitsudskiego 76, §4-600 Obomid
.;Jl bl”iﬁ}qc.’ fax 61 2‘.]50 57,558
REGON 639680862 NIP 766~ 16-96-641 )

STWIERDZAM

DO,

mgr inz. Sylwm ikbrzybét
ck‘m\t}

Specjalista ds. pro;ekléw Srodowiskowych

Oryginal potwierdzony wiasnorgcznym pedpisem:

Laboratoria

<48 32 447 2072 Pazezyna 43200, Cigseyrisva 52a
LT 343 GY 870 4031 Pifa GA-S20, No Lasrkowis 4
teds 71 553 7307 Deistdawa 13200, Hallara 35

3317 247 4301 Lezajsk 37300, Wierzaroicn 74

F153 2% 421 3517

Bt ni 3 htmn

'\.turbnrui the §G8 Group {SES SA}

\Vﬁ ‘stﬁ@!aﬁ 03, RLGON 000144359, F')T{;‘#;Dglpwvlla i3l :h f{'if‘ WY w ,_ursa awele, XIEWydziol Gaspodareey Kiajowego Rejestiu Sadowego nt KRS 0900027234
(& |4 JC i

Kepital zakladowy 10 123 200,00

fl'
Y
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/89713/12/2016

Pszczyna 2016-12-06

EESeaEEn e eTins s s s T R e St
: 1d d i es T 3z0zal
.- Oznaczany parametr Jednostka entyﬁkaq& m-e:to 1 s 5 ngpE\:‘.’l?Oﬁé : QE : g ‘wartosci oyps)
bR S badawczej | rmiroriamaae | rozszerzona | EL1 g g el
: -053159/11/2016 S B4 5| wskainikow
i > ' ASC T e e g
Chlor wolny R mg/l KJ-1-5.4-67 (A) <0,05 . TE | KM 03224
pH S PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.4 10,3 PS | KM 6,5-95%22
Przewodnosé elektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A) 763 +77 PS | KM | <2500 1723
| wiasciva (PEW)
Chrom (Cr) ngl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <4,0 = PS | KM <50
S I (A).(E) o I ]
Oléw (Pb) g/l PN-EN [SO 17294-2:2016-11 <40 - PS | KM <10
i (A)E)
Kadm (Cd) ugll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 . PS | KM 5
(A)(E)
Miedz (Cu) ma!l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 - PS | KM gopzd
(A).(E)
Rleé (Hg) nan PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 4 PS | KM <1
Séd (Na) mg/l PN-EN IS0 17294-2:2016-11 38,7 £3.9 PS | KM <200
(A)(E)
Glin (Aluminium) pgi PN-EN ISO 17294-2:2016-11 11,4 1,2 PS | KM <200
(A)(E)
Mangan (Mn) wgfl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <4,0 & PS | KM <50
(A)L(E)
Zelazo (Fe) ngll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 79,8 8,0 PS | KM <200
(A)(E)
Nikiel (Ni) pafl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 P PS | KM £20
(A).(E)
Arsen (As) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 2,5 +0,3 PS | KM £10
(A)L(E)
Selen (Se) ng/ PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 3 PS8 | KM <10
(A).(E)
Antymon (Sb) ngfl PN-EN SO 17294-2;2018-11 <1,0 - PS | KM <5
| (A)L(E)
Bor (B) ma/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,15 +0,02 PS | KM <1,0
(A).(E)
Slarczany (S0,%) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 8,63 1,73 PS | KM <2605 23
Chlorki (CI) mgli PN-EN SO 10304-1:2009 (A) 7.20 11,44 PS | KM <250 9 23
Fluorki (F) mg/l PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 0,23 10,05 PS | KM <15
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,30 +0,09 PS | KM g ER
Barwa mgPul PN-EN 1SO 7887:2012 (A) <5 = PS | KM Ayzs
Liczba progowa zapachu (TON) : PN-EN 1622:2008 (A) <1 = PS | KM .43
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) Ze wzgledu - PS | KM <Az
na obecnosé
bakterii nie
okreslono
smaku
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A) 2,67 0,41 PS | KM 5B I3
nadmanganianowy)
Bromiany pafl PN-EN ISO 15061:2003 (A) <50 - PS [ KM sq0¥ 22
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN I1SO 11732:2007 (A) 0,06 +0,02 Ps | KM 50,50
Azotany (NO;) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A) < 4,50 - PS [ KM <502 22
Azotyny (NOy) mafl PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 0,03 3 PS | KM 5050222
Cyjanki uafl PN-EN 1SO 14403-2:2012 (A) <15 - PS | KM <50
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. NIP: 5860005605
abluratonum Srodowiskowe
&5 qE‘nwronmen!. Health & Safaty
: 500; fax:
i fax: 32 4472072
Powiatowa Stacja T ‘
Sankamo-Epidemiologlczna w Otarmikach AVUNUSG Z ORYGINALEM
Yhomikd " \A/

1, Marsz. J. Pitaudskiego 76,

9 €0 557

tal. 61 2960 4C7, fax 612

/IEGON 639660862 NIP 766-16-96-841 )






Strona nr 3/5

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/89713/12/2016

Pszczyna 2016-12-06

B T : et
= : : . : : Lo ; Wyniki badan - -l et @ | Dopuszczalne
: S : 063169/11/2016 | = S e s s wskadnlkow
Benzo(a)piren - nall N KJ-1-5.4-97 (A) < 0,006 < P§ | KM <0,010
Suma wielopierécieniowych p;};] o KJ-1-5.4-97 V) (A) -:)0‘,55:4_ - - PS | KM <0,10% 22
weglowodorbéw aromatycznych
owwa § .
Akryloamid ugh KJ-1-5.4-94 (A) < 0,075 2 PS | KM <010 " %2
| Epichlorohydryna ugh PN-EN 14207:2005 (A) < 0,060 - PS | KM 50,0 "2
Benzen nglt PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,50 : PS | KM <10 |
Chlorekwinylu wofl | | PN-ENISO 15680:2008 (A) 1T <o020 T PS (KM | <os0M 922 |
1,2-Dichloroetan nafl PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,90 = P8 | KM $3,0
Suma trichlorostenu i pgfl T PN-EN ISO 156802008 (A) < 2,00 - PS [ KM <10
tetrachloroetenu
Suma trihalometanéw (THM) pafl PN-EN 1SO 15680:2008 © (A) <16 = PS | KM <00 ¥ !9 22
4,4-DDD (Pestycyd) pgfl PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM <0,10% 22
4,4'-DDE (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 . PS | KM <0,10% 22
4,4.00T (Pestycyd) ugfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM 5010922
alfa-HCH (Pestycyd) ugfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 « PS | KM <0,i0%722
beta-HCH (Pestycyd) nafl PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM <0,10% 22
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ugfl PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS | KM 50,10 922
| delta-HCH (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS [ KM 0,109 22
Aldryna (Pestycyd) nafl PN-EN S0 6468:2002 (A) < 0,020 z PS | KM <0,030 9 22
Dieldryna (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM 0,030 & #2
Endryna (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A) <0020 . PS | KM £0,109 22
Aldehyd endr;ny (Pestycyd) nall PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 y PS | KM £0,10922
jzodryna (Pestycyd) nai PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 : PS | KM 0,109 #2
Heptachlor (Pestycyd) ua PN-EN ISO 6468:2002 (A) <0,020 R PSIKM | <0,030%7%2
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) nafl PN-EN ISO 6468;2002 (A) < 0,020 - PS { KM <0,030 522
Endosulfan alfa (I) (Pestycyd) ngh PN-EN ISO B468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM 50,1092
| Endosulfan beta (1) (Pestycyd) nghl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM £0,10% %2
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ng/ PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | KM <0,10% 2?2
Metoksychlor (Pestycyd) ngh PN-EN ISO 6468;2002 (A) < 0,020 - P8 | KM 50,109 22
Suma pestycydéw Wl PN-EN ISO 6468:2002 7 (A) < 0,40 = PS | KM <0,50817 22
Liczba mikroorganizmow w 2242°C jtkf1ml PN-EN SO 6222:2004 (A) 4 1-11 PI | MW bez
po 72h nieprawidiovych
zmian
Liczba enterokokéw kalowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - PS | KM 0
Liczba bai?eunrgrupy coli jtks100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) . PS | KM =
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) - PS [ KM 0
jtk/100ml - liczba jednostek tworzgeych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
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Shbiren Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlaciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Wt W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
5y z2 Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie poweduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych,
Nz3 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.
O orED Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO; Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno byé przeprowadzane w ciagu 10 min.
w temperalurze 100 stopni Celsjusza w $rodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
Bz Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wilasciwosci korozyjnych wody.
g)es W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sig do osiggnigcia nizszej wartoici
L Nalezy spelni¢ warunek: [azolany]/50+(azotyny)/3=<1,gdzie warlosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja;: stezenie azolandw
(NO,) i azotynbw (NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzgdzen
dystrybucji nie moze przekraczad wartosci 0,10 mg/l.
Wz2 Warlos¢ oznacza sume slgzen wyszczegélnionych zwiazkéw: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.
D422 Warto$C odnosi sig do stgzenia pozostaloéci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w konlakcie z woda; Oznaczaé w wodzie przesylangj instalacjami z polichlorku winylu.
iny=2 W miarg mozliwosci bez ujemnego wpiywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagnigcia nizszej wartosci. Suma THM - wartosé
oznacza sumg slgzen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlerometan, tribromometan.
s Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a lakze produkty ich rozkladu i reakgji.
Oznacza¢ jedynie te pestycydy, klorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé, Wartosé stosuje sie do kazdego
poszczegélnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heplachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l.
eLyE2 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji.
Oznaczac jedynie te pestycydy, kiérych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwac. Wartosé stosuje sig do kazdego
poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l. Suma
pestycydow oznacza sumg poszczegdlnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach menitoringu.
ez Warto§¢ odnosi sig do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg.
"z3 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku,
Normalprocedura badaweza' |~ " Data wersja illub informacje dodatkowe -
KJ-1-5.4-97 Procedura Badaw/cza wersja 07 zdnia 28.04.2015 o
KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierécieniowych weglowodordw
aromatycznych (WWA) jako suma stgzen zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
. benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)
KJ-1-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 28.04.2015
PN-EN ISO 15680:2008 ¢ Suma trihalometandw (THM) jako suma stezen zwigzkdw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan
PN-EN SO 6468:2002 ¥ Suma pestycydéw jako suma stezen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4,4-DDT; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan 1, endosulfan |1, siarczan endosulfanu,
metoksychlor R
PN-EN 1622:2006 o l\.ﬁetoda uproszezona, parzysta, wyb(gr niewymuszony
KJ-1-5.4-67 o Procedura Badawcza wersja 03 z dnia 20.01.2015
Objasnienia:

A - melodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Lisly badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego®

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mnisjszoéci (<) oznaczajq uzyskanie wyniku ponize] dolnej granicy oznaczalnosc metody.
Niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzong. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiclogicznych i parazytologicznych pedano przedzial ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036;2011.

Autoryzowal:

KM - mgr inz. Marcin Kus$ - Kierownik Operacyjny Laboratorium

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
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------ Koniec dokumentu ------

Pszczyna 2016-12-06

Ninigjszy dokument zoslat wyslawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na sironia:

hitp:ifvasw. sgs analizysrodowiska.pl/podstronafuslugi), w oparciu o kiére zrealizowano usluge. Nalezy zwrécié szczegding uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,
odszkadowan i jurysdykeji zawarle w OWSU.
Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodaweq i wedlug Jego wsakazdwek, jedli

takowe zoslaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawcy; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i cbowigzkow
wynikajgeych z zawarlych porozumien.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany ninlejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego lredci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byé wykorzyslywany i kopiowany w caloéci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badad | pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedslawiciela Zleceniodawsy, SGS Polska Sp. z 0.0. nia ponosi odpowiedzialnoéci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentalywno$é probki.






