Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny =
w Obornikach L 22/ -

1
Oborniki, dn. 23 kwietnia 2024 r.

ON-HK.903.1.20.2024

DCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wedociggu publicznego
w Gorzewie pobranej do badan przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru probek
wody na dany rok przez organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych, Laboratorium Aparatury Specjalnej Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w ramach kontroli urzgdowej oraz wykonanych
przez Laboratoriumm SGS Polska, ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna, przeprowadzonych
przez przedsigbiorstwo wodociggowe, w ramach kontroli wewngtrznej podmiotu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w oparciu o otrzymane sprawozdania
z badan wody przeprowadzone w ramach kontroli urzedowej (monitoring parametréw grupy B) w dniu
25 marca 2024 r. oraz koniroli wewngtrznej (monitoring parametréw grupy A) pobranej w dniu 25 marca

2024 r. z wodociagu publicznego Gorzewo, w punktach:
1. stacja uzdatnia wody — sprawozdanie z badan nr SB/35029/03/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

2. sie¢ — sprawozdanie z badan nr N/1178/2024/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 03 kwietnia 2024 r.,
nr N/1178/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 09 kwietnia 2024 r., nr N/1178/2024/LB-WiPF/PM/
z dniza 10 kwietnia 2024 r.,

stwierdza, ze woda dostarczana do sieci z wodociggu publicznego w Gorzewie, w badanym zakresie
fizykochemicznym i mikrobiologicznym, spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z 07 grudnia 2017 r. ,.w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294). Woda nadaje si¢ do spozycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakosci wody zostata wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 . ,,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz.U. 2017
r., poz. 2294).

Zataczniki:
1. Sprawozdanie z badan nr N/1178/2024/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 03 kwietnia 2024 r.,

nr N/1178/2024/1.B-WiPF/PCH/ z dnia 09 kwietnia 2024 r., nr N/1178/2024/LB-WiPF/PM/
z dnia 10 kwietnia 2024 .

Otrzymuja:
1. Przedsiebiorsiwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0. 0., ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywot
aa
z up. Pan
Do wiadomosci Insn

1. Wojt Gminy Ryczywol, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywot

AF./M.L.

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach

ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 76 | 64-600 Oborniki

Sekcja. Higieny Komunalnej

tel. 612960549

sekretariat.psse.oborniki @sanepid.gov.pl, higiena.komunalna.psse.oborniki@sanepid.gov.pl
NIP 766 16 96 841 | REGON 639680862

BDO 000549146

www.gov.pl/web/psse-oborniki

/PSSE-Oborniki/Skrytka ESP
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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-826, 61 8544-829

e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl
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AB 438

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1178/2024/LB-WiPF/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorcg PSSE Oborniki

*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj probki): woda do spozycia przez ludzi

*Opis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi/ 1

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Gorzewo

kran czerpalny na pompowni

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 25.03.2024 r.

Nr rejestru probki: N/1178/2024
*Data pobrania prébki: 25.03.2024 r.

Data przyjecia probki: 25.03.2024 r.

Stan prébki: dobry

L. Jratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.
Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badar wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 05.04.2024 r.

WYNIKI BADAN
Wynlk/ | et | wastase
s iepewnosc artosc
Lp. Parametr Identyﬁkator.nll)etody Informaq.a wyniku parametryczna ¥ | Jednostka
badawczej obrezultaczl)e badania ¥ (dopuszczalna)
adania
akceptowalna przez
ko'nsumeptéw ibez
1 |Metnosé PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 <020 - |0.200,03 | vt | NTU
®) (D) zakres warto$ci do
1,0 NTU
akceptowalna przez
konsumentow i bez
PN-EN ISO 7887 2012 1 1 - nieprawidlowych
e +Ap1:2015-06 metoda D oo iy | T8/ LPY
ZaKres wartosci do
15mg/1
PN-EN 1622: 2006 <2 prociinr ol IR
3 |Zapach +1B-09-A-040 wyd.3 z dnia 24.03.2023 . akceptowalny - nipavidowyeh | TON
} PN-EN 1622: 2006 ) | Koo oo
Sma +IB-11-A-046 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 1. RRpEplowiny - nieprawidiowych 3
pH 7.7 -
5 PN-EN ISO 10523: 2012 ; 6,5-9,5 -
Temperatura pomiaru 12,5 °C
Przewodnosc elektryczna
wlasciwa (w 25°C) 802
6 Temperatura pomiaru 12,5°C PN-EN 27888: 1999 2500 uS/cm
Korekta za pomoca urzadzenia do
kompensacji wpltywu temperatury
7 | Zelazo PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06 < (5132’0 50’%)*) 7.7 200 ug /1
8 |Mangan PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 R MO 50 ng/1
9 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 T %’3‘;60 006050010 0,50 mg /1
PN-EN ISO 10304-1: 2009 <0,030 0,030 = 0,005
10 | Azotyny TAC2012 ®) ) 0,50 mg /1
PN-EN ISO 10304-1: 2009 6,7 -
11 [Azotany YAC2012 50 mg /1
12 |Fluorki PN-EN ISO 10304-1: 2009 0,29 - 15 mg /1

+AC:2012
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1178/2024/LB-WiPF/PCH/

Wynik/- Niepewnosé Wartos¢
L Paramet adamese D ovemings | s, | | Jedoost
badania ?
13 |Chlorki fﬁﬁ?oﬁio 10564120602 Al 191 - 250 mg /1
14 |Siarczany ﬁggollszo 10304-1: 2009 198 ] 250 mg/1
15 | Twardosé cacos) PN-ISO 6059:1999 N - 60-500 mg /1
16 | Utlenialnosé wmmon PN-EN ISO 8467: 2001 al 310 - 5,0 mg/1
17 |Bed fvl;l. (31_?:113; 24.03.2023 1. o ] =0 mg:/ 1
18 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Al 034 - 1,0 mg
19 |Glin PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 &|FES (13(3,0 10:%; L1 200 g/l
20 |Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A <(é;0 1,0 (;)0’1 50 g/l
21  |Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A <(é30 1,0 (3)0’1 20 g/l
22 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Al F (();3(;10 0’010(;)0’002 2,0 mg /1
23 |Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Al 22 - 10 neg /1
24 |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A <(é3° 1,0 5)0’1 10 g/l
25 |Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A% 0(,](3))010 008 0,010 mg /1
26 |Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Al (%)10 0,10 (g)o,m 5,0 ug/l
27 | Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 T e (03’)1 0 010 (3)0’01 5,0 g/l
28 |Otow PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 & <(é;° 1,0 (30’1 10 hg /1
29 |Uran® PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 za| <10 1,0+0.1 306 ug i 7]
30 |Rtet PN-EN ISO 17852:2009 &l % (OBfO 0’20(;0’03 1,0 ng/1
31 |Bromiany PN-EN ISO 11206:2013-07 A <(g;° 3.0 (3)0’4 10 g/l

* - dane dostarczone przez Klienta
ZA - Mctoda badawcza zgloszona do akredytacji, badania pilotazowe.

1

=

Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaroéw Fizycznych lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacjiq PCA nr AB 438), wiedy laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawia
informacjg o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka lub

> wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacjq o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.

Dla badan fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ,, <" lub ,,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:

(A) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;

(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych sq podawane gdy wynik = niepewnosé obejmuje wartos¢ NDS-u i wyraZona jest niepewnoscig rozszerzonq obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobienistwie rozszerzenia 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ zwiqzana z pobieraniem probek jest skiadnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki
pobrane sq przez probkobiorcow LB-WiPF.

(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci;

(E) - gérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci.
4 Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3) Informacje o rezultacie badania przedstawiono wraz z niepewnosciq rozszerzong dla doinej granicy zakresu pomiarowego metody (granicy oznaczalnosci — LOQ).

6 Warto$¢ parametryczna podana przez Dyrcktywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. UE. L. 435.1 2 23.12.2020 r.)

2

RS

3

=



strona 3 /3
DZIAL. LABORATORYJNY

Wojewédzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1178/2024/LB-WiPF/PCH/

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacic badan dotycza wylacznic badanych / pobranych probek. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Dziatu
Laboratoryjncgo WSSE w Poznaniu, nic moze by¢ kopiowane we fragmentach. Istnicje mozliwos¢ skiadania skarg i reklamacji na dzialalno$é laboratoryjna, w tym sprawozdania z badan.
Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnosci za informacje, pobicranic i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewlasciwe pobranic i/lub transport prébek do
laboratorium, jak i przekazanic przez Klientow bigdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobicrania prébek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz micjsce pobrania probek) moze micé wplyw na wazno§é wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnoszg si¢ do otrzymancj probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

09.04.2024 . 11.04.2024 r. mgr Joanna Langner
...................................................................................................... Asystent Pracowni Chemicznej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody

Autoryzowat: i Pomiaroéw Fizycznych

Imie, nazwisko, stanowisko

Signature Not Verificd
Dokument podpisany przez Jo Langner; WSSE w Poznaniu
Data: 2024.04.11 07:54:59 CE,
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POLSKIE CENTRUM DZIAL LABORATORYJNY
AKREDYTAC! Wojewodzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
% LABORATORIUM BADANIA WODY 1 POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
CELRIPS tel.: 61 8544-826, 61 8544-829  e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl
e
AB 438

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1178/2024/LB-WiPF/PM/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

*Cel / przyczyna badan: monitoring przeglagdowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorcg PSSE Oborniki Nr rejestru prébki: N/1178/2024
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. *Data pobrania prébki: 25.03.2024 r.

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi Data przyjecia probki: 25.03.2024 r.
*Qpis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi /1 Stan probki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Gorzewo

kran czerpalny na pompowni

Data rozpoczecia badan mikrobiologicznych: 25.03.2024 r. Data zakonczenia badan mikrobiologicznych: 28.03.2024 r.

,oratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.

WYNIKI BADAN
Niepewnos¢ Wartosé
1 d pomiaru’z . | parametryczna
Lp. Parametr dentyiikator .rgeto y Wynik osz?_;(:]vlvc:'z:" ' 3 Jednostka
badawczej grze dzialu (dopuszczalna)
wyniku ?
A s B F , bez
1 ?vgglzn?éling? I:Lul;;(;lorgamzmow PN-EN ISO 6222: 2004 A 4 - niepraw'id{g\)vych jtk/ 1 ml
Zmian
2 | Bakterie grupy coli 312-1];3;)%3-0049508'1: shkk=12 A 0 - 0 jtk /100 ml
5 | Eschericha ol PNENISOOSOST 2012 | 0 [wsoom
4 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 A 0 - 0 jtk /100 ml
g |Closkridium pajringens PN-EN SO 14189:2016-10 Al 0 ; 0 jtk /100 ml
(Yacznie ze sporami)

* - dane dostarczone przez Klienta

jtk-j

¢
=

3

&

4

<

ednostka tworzaca kolonig

Metody badawcze stosowane w badaniach spefniajg wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Przedstawiona niepewnos¢é rozszerzona pomiaru dla wynikoéw badani mikrobiologicznych zostala oszacowana zgodnie z wytyczinymi PN-EN ISO 19036:2020-04 metodq lgczenia
skladowych i opiera sig na niepewnosci standardowej zlozonej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2 przy prawdopodobieiistwie rozszerzenia 95%. Dla wynikéw
wyrazanych jako ,,0", , nie wykiyto”, ,,<x", ,>x" (gdzie x-dolna/gérna granica zliczania kolonii z plytki, filtra membranowego lub dolna /gorna granica zakresu roboczego metody
NPL (odczytana z tablic) oraz dla wynikéw badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sig. Niepewnos¢ zwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli
probki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF.

Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

- 100 jtk/I ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badan dotyczy wyljcznic badanych / pobranych prébek. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Dziatu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze byé kopiowane we fragmentach. Istnicje mozliwo$é skladania skarg i rcklamacji na dziatalno$é¢ laboratoryjng, w tym sprawozdania z badan.
Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnosci za informacje, pobieranic i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Nicwlasciwe pobranie ¥/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanic przez Klientow blgdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobicrania prébek, rodzaj, opis, oznakowanic

oraz

micjsce pobrania probek) moze micé wplyw na wazno$é wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientéw wyniki odnoszg si¢ do otrzymanej probki.
- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.
10.04.2024 1. 10.04.2024 r. mgr Elzbieta Chrzanowska
...................................................................................................... Kierownik Pracowni Mikrobiologii
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody
Autoryzowa}; 1 Pomiarow FiZyCZnyCh
wadpls GIBKIFORIGZIY ZWETYTIKOWany w JHIUZOZII'[]L"’ 1 Imie, nazwisko, stanowisko
wynik weryfikacii: wazny [ ]
— 2 niswazny [ ]
D T e Chrsmonla: WSSE P brak mozliwosci weryfikacji [V
' podpis

anarzadzajacego vaydruk L/'L"L\j
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Wojewodzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

tel.: 61 8544-847, 61 8544-899

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
e-mail: laboratorium.aparatury.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1178/2024/LB-AS/PGC, PLC/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Probka pobrana / dostarczona przez: PSSE Oborniki

*Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj probki): woda do spozycia przez ludzi

*QOpis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Gorzewo

kran czerpalny na pompowni
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 27.03.2024 r.

Nr rejestru proébki: N/1178/2024
*Data pobrania prébki: 25.03.2024 r.
Data przyjecia probki: 25.03.2024 r.

Stan probki: dobry

I ~horatorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 29.03.2024 r.

WYNIKI BADAN
; : Niepewnos¢ Wartos¢
Lp. Parametr Idenbt;' (tii:‘a:’tcc;z'rgetody o‘r‘;ﬂ;gclizrg;g':ﬁ: 2) wyniku parametryczna ¥ |Jednostka
) badania ¥ (dopuszczalna)
1 |Chloroform PN-EN ISO 10301: 2002 A 21 +6 30 png/l
2 |[Bromodichlorometan ®  |PN-EN ISO 10301: 2002 A 4,7 +14 15 ng/l
3 [XTHM PN-ENISO 10301:2002 A 27 4 100 |ug/1
4 |12 — dichloroetan ? PN-ENISO 10301:2002 Al <04 (B) 0’4(;)0’1 3 ug/1
5 tzeggﬁllgrrgg:ﬁ ) PN-ENISO 10301:2002 Al <04 (B) 0’4(;)0’1 10 |ug/l
6 |Benzo(a)piren ¥ PN-EN ISO 17993: 2005 Al <0,0025(@B) | *OF 000 0,010 |pg/1
7 |s wwaoo PN-EN ISO 17993: 2005 Al <0,0050(B) | >0 0,1 ng/1
PB-LB-AS-19.53 0,20 + 0,08
9) s s
& [Benzn wyd., 3 z dnia 10.02.2023 1. Al <020 (B) (D) 1.0 |ug/l
PB-LB-AS-19.55 0,0075 + 0,0023
_ 9 i !
o~ HCH wyd. 3 z dnia 10.02.2023 . A =0,0025 ¢8) D) 0,18  jugtl
PB-LB-AS-19.55 0,0075 + 0,0023
9) ) X
10 |Heksachlorobenzen wyd. 3 z dnia 10.02.2023 1. A <0,0075 (B) D) 0,10 ug/l
PB-LB-AS-19.55 0,0075 = 0,0023
_ 9 , !
11 |p—HCH wyd. 3 z dnia 10.02.2023 r. Al <0,0075 (B) (D) 019 pg/l
PB-LB-AS-19.55 0,0075 + 0,0023
_ 9 ! i
12 Jy=HCH wyd. 3 z dnia 10.02.2023 1. 4. <0,005(8) D) 010 ug/l
PB-LB-AS-19.55 0,0075  0,0023
_ 9 - J ,
13 |s—HCH wyd. 3 z dnia 10.02.2023 1. A, S9,0095.08) (D) 0,10 Jug/1
PB-LB-AS-19.55 0,0075 +0,0023
9) ’ ;
14 |Heptachlor wyd. 3 z dnia 10.02.2023 1, A <0,0075 (B) D) 0,030 pg/l
PB-LB-AS-19.55 0,0075 £ 0,0023
9) X s
15 |Aldryna wyd. 3 z dnia 10.02.2023 . Al =0,0093.(B) D) 0,030 |ug/l
PB-LB-AS-19.55 0,0075 +0,0023
9) , i
16 |Epoksyd heptachloru wyd. 3 z dnia 10.02.2023 1. A <0,0075 (B) D) 0,030 pg /1
PB-LB-AS-19.55 0,0075 £ 0,0023
e 9) ¥ 3
17 |a—endosulfan wyd. 3 z dnia 10.02.2023 1. Al <0,0075 (B) D) 0,10 pg/l
; PB-LB-AS-19.55 0,0075 £ 0,0023
9) X d
18 [Dieldryna wyd. 3 z dnia 10.02.2023 . 4] =00073(B) D) 0020 jpedl
PB-LB-AS-19.55 0,0075 +0,0023
' . D) y ;
12 pp" =DDE wyd. 3 z dnia 10.02.2023 r. <0,0075 (B) (D) 0,10 jug/l
PB-LB-AS-19.55 0,0075 +0,0023
 _ 9 ; :
20 |o,p’~DDD wyd. 3 z dnia 10.02.2023 1. Al - =<0,0075(8) (D) 6,10 ug/1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1178/2024/LB-AS/PGC, PLC/

Lp. Parametr Idenbt;f (i]i:;tc(;;g stody o‘:-g::gclizfg;:ln:ncij: 2 vacvl;fel::’ll(‘s:c paravn‘:ztrrt;:’;’na ¥ |Jednostka
badania® | (dopuszczalna)
21 |B— endosulfan ¥ 55&?3132"(‘;‘3;11190-_5052'2023 Al <00075(B) (X000 0,10 |ug/l
2 |pmp" -DDD? alfé.LsB 2-131181;1190.%;2023 r. Al =00075(8) 0’0075(;)0’0023 0,10 ng/l
23 |Aldehyd endryny ? 55&?;33;1196%52_2023 Al <00075®) %50 0,10 |ug/1
24 |Siarczan endosulfanu ? 513(;?3}3;?3;%352_2023 . Al <00075(®) |50 0,10 |ug/1
25 | rmamiemych ™ o s admat6oo0ase Al <00075®) MTEEME] 050 ugi
26 (Alscior ™ fv}ygc-i.LlB ;/33;11%.6031.2023 I Al . =HAE) o 0,10 |ug/1
27 |Atrazyna 19 alyBc-i.LlB z-?xi;llgéfﬁ.zoza s g PR i o 0,10 ug/l
28 |Chlorfenwinfos 19 5’3&.1“1]32"33;1]9&6031‘2023 Al <003 ®) L 0,10 |ug/1
29 |Diuron 1 fvly?’é_LFZ":nSi:]%fllO% Al <0m @ a— 0,10 |ug/1
30 |Izoproturon '© 5?&??;?;;1198%31.2023 Al <01 ® B 0,10 |ug/I
31 |Simazyna 9 55&?1]32"33;1%%31.2023 Al <0m® WELam 0,10 |ug/I
32 |Cybutryna ™ alyaé.LF ;?3;11933)31.2023 r. Alp =0,03(B) o 0,10  [ug/l
33 [Dichlorfos 10 513(;"“1]32"33;1193%%_2023 Al <003 ®) 0o D! 010  |ug/I
N e P I M I
35 |Bromacil 19 EYB‘;'LFZ";}E:&?]QOB Al <03 ®) R~ 0,10 |ug/l
36 |Imidachlopryd 19 5‘3&?1}3;{;‘3;1193%31'2023 Al <003 ®) 000 0,10 |ug/1
37 |Tebukonazol ¥ SV?&L]B ;31181;1119 §%31.2023 : A <0,03 (B) 0'03(3)0 o1 0,10 pg/l
38 |Azoksystrobina 19 513&?1]3;3;;1195%31_2023 Al <003 ®) Tl 0,10 |ug/1
39 [Propikonazol 10 EE&FFZ'QHS;]%?LZOB Al <03 ®) TR 0,10 |pg/1
40 |Terbutyloazyna ' FVI;L]B ;?3;1195.603142023 . A <0,03 (B) 0’035)0’01 0,10 pg /1
41 |Linuron ' Sv]jc_i.LF z-ﬁ11si;11198'.?)?i.2023 r. Al <003 (B) o 810 bg/l
42 |Etofumesat 1 5]3&?113;‘31‘3:195%31_2023 Al <00 ® - 0,10 |ug/1
43 |Metazachlor 9 55&??;‘32;1195%31_2023 Al <013 ® Bprshim. 0,10 |ug/1
44 |Boskalid D a0 Al <003 ® 003 001 010 |ug/l
45 |Tiametoksan 0 5’;’?1132'2‘3;1]93%31.2023 A <003 ®) s 0,10 |ug/1
46 |Karbendazym 1 55&?113;?3;1193%31.2023 Al <003 B) T 000 0,10 |ug/1
47 |Chlorydazon fvlyaé.LF z-ﬁnsi;llgé.éoi.zom r. Al <003 (B) oy 0,10  |ug/I
48 |Chinoksyfen 1 5};?113;:3;1195%?;.2023 Al <003 B) OB e 0,10 |ug/l
49 |3 Pestycydéw 910 PB-LB-AS-19.63 Al <003 ®) Diean 0,50 |ug/I

wyd. 1 z dnia 18.01.2023 r.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1178/2024/LB-AS/PGC, PLC/

) Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dziatu Laboratoryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacjg PCA nr AB 438), wiedy laboratorium w sprawozdaniu z badar przedstawia
informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:
< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka lub
> wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjq o wartoSci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.
Dla badar fizychochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ,,<” lub ,,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);
(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych sq podawane gdy wynik £ niepewno$é obejmuje wartos¢ NDS-u i wyraZona jest niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobieiistwie rozszerzenia 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ zwiqzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki
pobrane sq przez probkobiorcow LB-WiPF.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci
(E) - gérna granica zakresu pomiarowego wraz z niepewnosciq rozszerzongq dla tej wartosci.
Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
w skfad sumy THM wchodzq: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform

6w sklad sumy WWA wchodzq: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(l1,2,3-c,d)piren

w sklad sumy pestycydéw chloroorganicznych wehodzq: a-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH, 5-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, a-endosulfan, dieldryna, p.p*-DDE,

< o0,p-DDD, B-endosulfan, p,p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu

8w sklad sumy pestycydéw wchodzq: Alachlor, Atrazyna, Chlorfenwinfos, Diuron, Izoproturon, Simazyna, Cybutryna, Dichlorfos, Terbutryna, Bromacil, Imidachlopryd, Tebukonazol,

Azoksystrobina, Propikonazol, Terbutyloazyna, Linuron, Etofumesat, Metazachlor, Boskalid, Tiametoksan, Karbendazym, Chlorydazon, Chinoksyfen lcms
9) Badania zostaly wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Poznaniu w Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznai
19 Badania zostaly wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Poznaniu w Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznaii
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Dane dostarczone przez klienta

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan dotyczg wylacznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
byé kopiowane we fragmentach. Istnieje mozliwosé¢ skladania skarg i reklamacji na dzialalnos¢ laboratoryjng, w tym sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Klientow. Niewlasciwe pobranie i/lub transport prébek do laboratorium, jak
i przekazanie przez Klientéw blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce
pobrania prébek) moze mie¢ wplyw na wazno$é wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnoszj si¢ do otrzymanej prébki.

- koniec sprawozdania -

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

03.04.2024 r. 04.04.2024 1. Lukasz Nowaczyk
Autoryzowat:  Kjerownik Pracowni Chromatografii Gazowej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data: 2024.04.04 13:64:30 CEST
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