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OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociggu publicznego
w Ryczywole pobranej do badafi przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru probek
wody na dany rok przez organ Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
w ramach kontroli urzedowej oraz wykonanych przez Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyfiska 52A,
43-200 Pszczyna, przeprowadzonych przez przedsigbiorstwo wodociggowe, w ramach kontroli
wewngtrznej podmiotu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Samitarmy w Obornikach w oparciu o otrzymane sprawozdania
z badani wody przeprowadzone w ramach kontroli urzgdowej (monitoring parametréw grupy A) dnia
20 maja 2024 r. oraz kontroli wewnetrznej (monitoring parametréw grupy A) pobranej dnia 20 maja
2024 r. z wodociggu publicznego Ryczywot, w punktach:

1. sieé — sprawozdanie z badan nr SB/61167/05/2024 z dnia 28 maja 2024 r.,

2. stacja uzdatniania wody — sprawozdanie z badan nr N/2085/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia

27 maja 2024 r., nr N/2085/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 27 maja 2024 r.,

stwierdza, ze woda dostarczana do sieci z wodociggu publicznego w Ryczywole, w badanym zakresie
organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym spelnia wymagania rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 1. ,,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”
(Dz. U. z 2017 1. poz. 2294). Woda nadaje si¢ do spozycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakosci wody zostata wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. ,,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294). _
z up. Paistwowego Powlatowego

Inspektora Sanitarnego w Obornikach

Izabela Klosowicz .
Gléwny Spegjalista ds. Systemu Jakosci

Zaltaczniki:
1. Sprawozdanie z badan nr N/2085/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 27 maja 2024 r,
nr N/2085/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 27 maja 2024 r.
Otrzymuja:
1. Przedsiebiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywot
2. aa
Do wiadomosci
1. Wojt Gminy Ryczywol
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywot

M.L.

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach

ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 76 | 64-600 Oborniki

Sekcja Higieny Komunalnej

tel. 612960549

sekretariat.psse.oborniki@sanepid.gov.pl, higiena.komunalna.psse.oborniki@sanepid.gov.pl
NIP 766 16 96 841 | REGON 639680862

BDO 000549146

www.gov.pl/web/psse-oborniki

/PSSE-Oborniki/Skrytka ESP
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POLSKIE CENTAUM DZIAL LABORATORYINY
Arneovract Wojewddzka Stacja Sanitarmno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2085/2024/LB-WiPF/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

*Cel / przyczyna badan: monitoring kontrolny

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorcg PSSE Oborniki Nr rejestru probki: N/2085/2024
*Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. *Data pobrania prébki: 20.05.2024 r.

Przedmiot badan (rodzaj probki): woda do spozycia przez ludzi Data przyjecia probki: 20.05.2024 r.
*Qpis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi /2 Stan prébki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Ryczywot

stacja uzdatniania wody
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 20.05.2024 1. Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 23.05.2024 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.
Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badati wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

WYNIKI BADAN
Wynik/ X W
: iepewnos¢ arto$¢
Lp. Parametr Idel;)ty ﬁkator'nll)etody Infornlntaq.a wyniku parametryczna ¥ | Jednostka
adawczej obredzu _aczl)e badania ¥ (dopuszczalna)
adania
akceptowalna przez
kopsumer'ltéw ibez
1 |Metnoé PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 x| 958 - niepravidlowyeh | NTU
zakres warto$ci do
LONTU
akceptowalna przez
kon 6w i b
. PN-EN ISO 7887: 2012 NERE S1 | siepmvidiowsh | 1 py
+Ap1:2015-06 metoda D (B) (D) zmian; zalecany g
zakres warto$ci do
15mg/1
| zamach PN-EN 1622: 2006 A< | ooz | ToN
P + IB-09-A-040 wyd.3 z dnia 24.03.2023 . akceptowalny "iel’rﬂz‘:";_‘”"wwh
1an
akceptowalny przez
PN-EN 1622: 2006 i
4 |Smak ; akceptowalny - k“."su‘“e’.“;’w ! b;z -
+ IB-11-A-046 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 r. ’“CP“‘W'? oOWye!
zmian
pH 7.4 =
5 PN-EN ISO 10523: 2012 A 2 6,5-9,5 -
Temperatura pomiaru 14,1°C
Przewodno$¢ elektryczna
wiasciwa (w 25°C) 187
6 Temperatura pomiaru 14,2 °C PN-EN 27888: 1999 A 2500 uS/cm
Korekta za pomocg urzadzenia do
kompensacji wptywu temperatury

* _ dane dostarczone przez Klienta

4 Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jjakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2 Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera sie w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacjq PCA nr AB 438), wredy laboratorium w sprawozdaniu z badar przedstawia
informacjg o uzyskanym rezultacie badania w postaci:
< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka lub
> wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjq o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.
Dla badar fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ,,<” lub ,,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig¢ odnosi:
(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);
(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych sq podawane gdy wynik + niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ zwiqzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki
pobrane sq przez prébkobiorcow LB-WiPF.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla tej wartosci;
(E) - gérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzonq dla tej wartosci.
4 Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3

@




strona.? /2

DZIAL LABORATORYJNY
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2085/2024/LB-WiPF/PCH/

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rczultacic badan dotycza wylgcznic badanych / pobranych prébek. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Dziatu
Laboratoryjncgo WSSE w Poznaniu, nic moze byé kopiowane we fragmentach. Istnicjc mozliwosé skladania skarg i reklamacji na dzialalno$¢ laboratoryjna, w tym sprawozdania z badan.
Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnosci za informacje, pobicranic i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Nicwlasciwe pobranic i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanic przez Klientéw bigdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobicrania prébek, rodzaj, opis, oznakowanic
oraz micjsce pobrania probek) moze micé wplyw na waznoéé wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientéw wyniki odnosza si¢ do otrzymancj probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Signature I erified L
27.05.2024 r. 28.05.2024 r. PrkunEatpoa proez  ET INZ. Joanna Rola . ‘ .
...................................................................................................... Joanna Rola; WSKE w Poznaniu Starszy Asystent Pracowni Chemiczne;j
; : o : Data: 2024.05.28]08:11:04 CEST : p
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody
Autoryzowat: i Pomiaréow Fizycznych

wynik weryfikacji: wazny [ ]

niewazny [_|
brak mozliwoscl weryfikacji
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2085/2024/LB-WiPF/PM/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

*Cel / przyczyna badan: monitoring kontrolny

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Oborniki

Nr rejestru probki: N/2085/2024
*Data pobrania prébki: 20.05.2024 r.

*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi

*Qpis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi /2

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Ryczywot

Stacja Uzdatniania Wody
Data rozpoczecia badan mikrobiologicznych: 20.05.2024 r.

Data przyjecia probki: 20.05.2024 r.
Stan prébki: dobry

Data zakonczenia badan mikrobiologicznych: 23.05.2024 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze obj¢te zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.

WYNIKI BADAN
Niepewnosé Wartosé
pomiaru z ‘ paramct:;:zna
Lp. | —— Identyfikator .lgetody Wynik oszacowanymi 3 Fatlnostien
badaweczej ﬁ:::;?:;& (dopuszczalna)
wyniku ?
Ogolna liczba mikroorganizmow i - biez al s
1 w 22 "C+2" po 72h PN-EN ISO 6222: 2004 A 2 - mep;::fi:rif:;vy h gtk /1 ml
: : PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 .
2 | Bakterie grupy coli +A1:2017-04 A 0 - 0 jtk /100 ml
- . PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 5
3 | Escherichia coli +A1:2017-04 A 0 - 0 jtk / 100 ml

* - dane dostarczone przez Klienta
jtk - jednostka tworzaca kolonig

1) Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. = 2017 r. poz. 2294).

2 Przedstawiona niepewnosé rozszerzona pomiaru dla wynikéw badan mikrobiologicznych zostala oszacowana zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 wedlug podejscia

&L

calosciowego i opiera si¢ na niepewnosci standardowej zlozonej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2 przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95%. Dla wynikow
wyrazanych jako ,,0", ,nie wykryto”, ,,<x", ,,>x" (gdzie x-dolna/gérna granica zliczania kolonii lub dolna /gérna granica zakresu roboczego metody NPL (odczytana = tablic) oraz
dla wynikéw badari jakosciowych niepewnosci nie podaje sig. Niepewnosé¢ zwiqzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez
prébkobiorcow LB-WiPF.

Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacic badan dotycza wylgcznic badanych / pobranych probek. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Dzialu
Laboratoryjncgo WSSE w Poznaniu, nic moze by¢ kopiowane we fragmentach. Istnicje mozliwo$é skladania skarg i reklamacji na dzialalno$¢ laboratoryjng, w tym sprawozdania z badan.
Laboratorium nic ponosi odpowicdzialno$ci za informacje, pobieranic i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewlasciwe pobranic i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przckazanie przez Klientéw blgdnych lub nicprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanic
oraz micjsce pobrania probek) moze micé wplyw na wazno$é wynikéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnoszg sig do otrzymancj probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

27.05.2024 r.

Data sporzadzenia sprawozdania

27.05.2024 r.

Data autoryzacji sprawozdania

Autoryzowal:

poapss elekironicziy zweryrixowany w dniu
wynik weryfikacji:

R T T TN ,ee

wazny [ ]

niewazny [_|

brak mozliwo$cl weryfikacji [J
podpis

8DOrzadzaiacego Vyaruk ... W)

mgr Elzbieta Chrzanowska
Kierownik Pracowni Mikrobiologii
Laboratorium Badania Wody

i Pomiaréw Fizycznych
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