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ON.HK-421/1/9-5/16 Oborniki, dn.30.08.2016.
DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1
Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. 2015, poz. 1412/, art. 104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego /Dz.U. z 2016r., poz.23 z pézn. zm./, art.12 ust.] ustawy
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
/Dz.U. 2015t., poz. 139./ oraz § 17 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. 2015r., poz. 1989/ oraz
w oparciu o przeprowadzone w ramach kontroli urzgdowej (monitoring kontrolny) badania wody
pobranej dnia 08.08.2016r. z wodociagu publicznego Ludomy w punktach:

1. stacja uzdatniania wody- sprawozdanie z badan nr 1671/2016
2. sie¢ — kran czerpalny mieszkanie prywatne K. Pielucha, Ludomy 38 — sprawozdanie z badan
nr 1672/2016

stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badan w ramach kontroli urzedowej w dniu
08.08.2016r. ze stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociggu publicznego Ludomy (kran
czerpalny mieszkanie prywatne K. Pielucha, Ludomy 38) wykazata spetnienie wymagan okreslonych
w zalgcznikach nr 1, i 3 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyniki badan okre$lono w sprawozdaniach
nr 1671/2016 oraz nr 1672/2016 stanowiacych zatgcznik do decyzji.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Wielkopolskiego
Panstwowego Wojewddzkiego  Inspektora  Sanitarnego  za poSrednictwem  Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zalacznik:
Sprawozdania z badan nr 1671/2016 i nr 1672/2016 z dnia 16.08.2016r.
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 —705 Poznafi ul. Noskowskiego 21
tel. (61) 8544-826 , 8544-829 fax. (61) 8544-829 e-mail : Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr _1671/2016

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna

Oborniki
Nr rejestru préobki: 1671/2016
Prébki pobrano i dostarczono przez:  PSSE Obomiki Data pobrania: 08.08.2016 1.
Identyfikacja metody pobierania prébek: PTW-HIC-01 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data dostarczenia: 08.08.2016 .
Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Ludomy Data zakonczenia analiz: 09.08.2016 .
- stacja uzdatniania wody Stan prébki: dobry
Nicpewnosé
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i B Identyflkator'w)etody Jednostka Wynil wyniku badania™ /
badawczej granica przedzialu
wynila "
1 | Mgtnosé PN-EN ISO 7027: 2003 Q| NTU 0,24 -
2 |Barwa PN-EN I[SO 7887: 2012 metodaD Q|mg/ [Pt 3 -
5 |z h PN-EN 1622: 2006 :
pad +[B-11-A-041 wyd. 1 zdnia 25.07.20111 - akeeptowalny %
4 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q - 7.2 =
5 | Przewodnosé (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q| pS/cm 928 -
6 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 Q|mg/l <0,1 =
7 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q| jtk/ 100 ml 0 -
8 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q| jtk /100 ml 0 -
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Data sporzadzenia sprawozdania Podpis osoby autoryzujacej w Podpis osoby autoryzujacej w
zakresie badan mikrobiologicznych zakresic badan fizykochemicznych
- koniec sprawozdania -
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U Metody badaweze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w przepisach prawnych.
I Niepewnosci wynikéw fizyko-chemicznych / YGranice przed=ziatu wynikéw mikrobiologicznych sq przekazywane = metfodami badawczymi przy uzgodnieniach
rocznych badan dla PSSE i nie obejmujq niepewnosci pobierania probki.

Wyniki odnosza sig wytacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna sklada¢ pisemnie w ciagu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawezych oznakowanych literks Q.
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badaif wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznan ul. Noskowskiego 21
tel. (61) 8544-826 , 8544-829 fax. (61) 8544-829 e-mail : Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr _1672 /2016

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna

Oborniki
Nr rejestru probki: 1672/2016
Pr6bki pobrano i dostarczono przez:  PSSE Oborniki Data pobrania: 08.08.20167T.
Identyfikacja metody pobierania probek: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data dostarczenia: 08.08.2016 r.
Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Ludomy Data zakonczenia analiz: 09.08.2016 r.
- sieé - kran czerpalny w mieszkaniu prywatnym, p. K. Pielucha, Stan probki: dobry
Ludomy 38
Niepewnosc¢
Identyfikator metody f wyniku badania™ /
Lp. Parametr badasane] Jednostka Wynik amies praedsiain
wyniku
1 | Mgtnosé PN-EN [SO 7027: 2003 Q| NTU 0,23 -
Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 metodaD Q| mg/ 1Pt 8 -
PN-EN 1622: 2006 I
3 | Zapach +1B-11-A-041 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 1 - akceptowalny -
4 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q - 1.5 -
5 | Przewodno$é (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q| uS/cm 834 -
6 Al‘ngnowyjon PN-ISO 7150-1:2002 Q[ mg /1 <0,1 o
7 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q| jtk/ 100 ml 0 -
8 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q| jtk/ 100 ml 0 -
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zakresie badan mikrobiologicznych zakresie badan fizykochemicznych
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I Metody badeaweze stosowane w badaniach spefniajq wymagania okreslone w przepisach prawnych.
2 Niepewnosci wynikdw fizyko-chemicznych / YGranice preedzialu wynikéw mikrobiologicznych sq przekazywane z imetodami badawczymi przy uzgodnieniach
rocznych badan dla PSSE i nie obejmujq nigpewnosci pobierania probki.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWIG w Poznaniu, nie moze byé kopiowane we fragmentach,
Reklamacje mozna skladaé pisemnie w ciagu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresic metod badawezych oznakowanych literks Q.
Sprawozdanie z badaf zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.




