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DECYZJA

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
2 dnia 14.03.1985r. o Paistwowe] Inspekeji Sanitarnej /tj. Dz.U. 2017, poz. 1261/, art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego /t.j. Dz.U. 72017r., poz. 1257/, art.12 ust.] ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym odprowadzaniu $cickéw /Dz.U. 2017r.,, poz. 328/ oraz
§ 17 ust.l pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. 2015r., poz. 1989/ oraz w oparciu o przeprowadzone W ramach
kontroli urzedowej (monitoring kontrolny) badania wody W dniu 11.09.2017r. oraz kontroli wewnetiznej
(monitoring kontrolny) badania wody pobranej w dniu 23.08.2017r.. z wodociggu publicznego Ludomy
w punktach:
1. stacja uzdatniania wody — sprawozdanie z badai nr N/2096/2017 i nr SB/80968/08/2017
2. sieé - kran czerpalny w mieszkaniu prywatnym R. Gasiorek, Lipa 64 - sprawozdanie z badan
nr N/2097/2017
3. sie¢- kran czerpalny — Firma Produkeyjna IZOMET K. Steinke, Ludomki 85 - sprawozdanie
z badan nr SB/80785/08/2017

stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badari w ramach kontroli urzgdowej w dniu 11.09.2017r.
oraz ramach kontroli wewnetrznej w dniu 23.08.2017r ze stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociagowej
wodociggu publicznego Ludomy (kran czerpalny w mieszkaniu prywatnym R. Gasiorek, Lipa 64 i kran
czerpalny — Firma Produkeyjna IZOMET K. Steinke, Ludomki 85) wykazala spelnienie wymagan okreslonych
w zalacznikach nr 1 i3 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi..

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Wielkopolskiego
Pafstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego  za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Réwnoczesnie poucza si¢ 0 prawie do zrzeczenia sic odwolania, co skutkuje uprawomocnieniem
sie decyzji przed wskazanym wyzej terminem i jej egzekwowaniem (art. 107 § 1 pkt7 Kpa.)

Sprawozdania z badan nr N/2096/2017 i nr N/2097/2017r. 2 dnia 15.09.2017r.
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DZIAYL. LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61 -705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N /2096/2017

Nazwa i adres zleceniodawey: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Oborniki Nr rejestru probki: N /2096/2017
Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. Data pobrania prébki: 11.09.2017r,
Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data przyjecia prébki: 11.09.2017 r.
Miejsce pobrania: wodocigg publiczny - Ludomy Stan probki: dobry
SUW

Data rozpoczecia badan Data zakonezenia badan

mikrobiologicznych: 11.09.2017 r. mikrobiologicznych: 12.09.2017r,

fizykochemicznyeh: 11.09.2017r. ﬁzykoéhemicznych: 11.09.2017 r,

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badafi wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi. P

WYNIKI BADAN

L st A

sl NIcpE\\'J;;ﬁ
Lp. Parametr Ide";gg:::::;;ﬁ‘m)dy Jednostka | Wymk batli;ﬁ%giﬂica

S e wyniku?

1 |Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q|jtk/ 100 ml D -

2 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q|jtk/ 100 ml 0% -

3 | Mgtnosc PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 Q|NTU -

4 [Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 metoda D Q|mg/lPt _ : -

o 3?351]?:\602421 33(?.61 2 dnia 25.07.2011 1. - akce‘??o‘valny .

6 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q - 7,2 : -

7 | Przewodnosé (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q|uS/cm 11757 4

8 |Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Q| mg/l R M s gy

Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreflone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprmvié}akés‘ci-
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. 2015 r. poz. 989) ' ' A

2 Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych/granice przedzialu wynikdw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik * .niepetlt'mo}é.

o

obejnuje wartosé NDS-u i wyrazona jes! niepewnoscig rozszerzong obliczong dla metody badawezej przy prawdopodobietistwie rozszerzenia 95%.1 ” "

wspdlezynniku rozszerzenia k=2. N iepevwnodé nwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, fezeli probki pobrane sq przez &= o
prébkobiorcéw LB-WG. B ot

i Y
-432; AL :I'L
‘ L R
Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badaii bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach, Reklamacje mozna skiada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwicrdzenia otrzymania sprawozdania, | RENY TS

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogei za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8§544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N /2097/2017

Nazwa i adres zleceniodawcey: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE Oborniki Nr rejestru prébki: N /2097/2017
Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. Data pobrania prébki: 11.09.2017r,
Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data przyjecia prébki: 11.09.2017 1,
Miejsce pobrania: wodocigg publiczny - Ludomy Stan prébki: dobry

sie¢ - kran czerpalny w mieszkaniu prywatnym
R. Gasiorek, Lipa 64
Data rozpoczegcia badan Data zakoiiczenia badan

mikrobiologicznych: 11.09.2017 r. mikrohio_iogicznych' 12.09.2017 r,
fizykochemicznych: 11.09.2017r. fizykochemicznych: 11.09. 2017 r i

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q :
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badari _wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

s o

WYNIKI BADAN

iy 2 Nit;pewim.léé%.. ’
Lp. Parametr Idcnl:;f g::::{tcozijlgemdy ;]BdllOSﬂ(a ' Wymk baiﬁia;}lzgﬁztc; I
; g wyniku?
1 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Qljtk/100ml |-~ 0.5 =
2 |Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q|jtk / 100 ml (i -
3 | Mgtnosé PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 Q|NTU SER(2 S -,
4 |Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 metoda D Q|mg/1Pt <55 -
5 |Zapach EII\]BEII]\I/I\G:EI \333.61 7 dnia 25.07.2011 1. - akceptmt\(ahiy T
6 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q - 25 -
7 | Przewodno$é (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q|pS/em 11765 k
8 | Amonowy jon PN-1SO 7150-1: 2002 Q|mg/l <0,1_  |
L

Metody badawcsze stosowane w badaniach spefniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 row sprm;?e jfi'o.s'ﬁ -
wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) oA ehihs b 1
Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych/granice pr..ed‘, iatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wymk & niepmwm.s‘é
obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95% 1 3
wspdlezynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$é nwigzana = pobieraniem prébek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli prébki pobrane sq przez el e
probkobioredw LB-G. i1 e by

1

2

Wyniki odnoszg sie¢ wylgeznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktadaé pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania, pi L ik
Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnoéci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow. Sk sy 1|

- koniec sprawozdania —

15.09.2017 r.
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