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DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1
Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej /t.j. Dz.U. 2017, poz. 1261 ze zm./, art.
104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2017r., poz.1257 ze zm. /, art.12 ust.]
ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw /Dz.U. 2017r., poz. 328 ze zm./ oraz § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. 2017r., poz.
2294/ oraz w oparciu o otrzymane sprawozdanie z badafi wody przeprowadzone w ramach kontroli
urzgdowej (monitoring kontrolny i przegladowy) w dniu 26.02.2018r. z wodociggu publicznego
Ryczywot w punktach:

1. stacja uzdatniania wody — sprawozdanie z badan nr N/429/2018
2. sie¢ — kran czerpalny w Odrodku Zdrowia w Ryczywole przy ul. Nowa 1 —
sprawozdanie z badan nr N/427/2018

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badann w ramach kontroli urzgdowej (monitoring
kontrolny i przegladowy) w dniu 26.02.2018r. ze stacji uzdatniania wody oraz z sieci (kran
czerpalny w O$rodku Zdrowia w Ryczywole przy ul. Nowa 1) z wodociggu publicznego Ryczywél
wykazata przekroczenie mikrobiologiczne (ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C + 2°C po 72h)
w sieci wodociggowej. Dnia 01.03.2018r. o przekroczeniu mikrobiologicznym poinformowano
telefonicznie przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego zalecajac podjaé
natychmiastowe dziatania majace na celu usunigcie zanieczyszczenia. Dnia 05.03.2018r. w ramach
kontroli wewnetrznej pobrano kontrolne prébki wody. Z otrzymanych sprawozdan (sprawozdanie
nr SB/19267/03/2018 oraz nr SB/19268/03/2018 z dnia 12.03.2018r.) wynikalo, iz woda spelniala
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Wielkopolskiego

Panstwowego  Wojewoddzkiego Inspektora  Sanitarnego  za posrednictwem  Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Roéwnoczesnie poucza sig o prawie do zrzeczenia si¢ odwolania, co skutkuje

uprawomocnieniem si¢ decyzji przed wskazanym wyzej telmul?gn ( zu“t 107§ 1 pkt 7 Kpa.)
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Zalgezniki:
Sprawozdanie z badan nrN/427/2018 z dnia 02.03.2018r. oraz nr N/429/2018 z dnia

06.03.2018r.

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywot
2. ala

Do wiadomosci
1. Wéjt Gminy Ryczywol
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywol
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul, Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N /427/2018

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

Nr rejestru probki: N /427/2018
Data pobrania prébki: 26.02.2018r.
Data przyjecia prébki: 26.02.2018 .

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Oborniki
Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Ryczywol Stan prébki: dobry
- sie¢ - Ofrodek Zdrowia, ul. Nowa 1, Ryczywol

Data rozpoczgcia badan Data zakonczenia badan

mikrobiologicznyeh: 26.02.2018 r. mikrobiologicznych: 01.03.2018 r.
fizykochemicznych: 26.02.2018 r. 02.03.2018 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredylowanymi i nieakredytowanymi.

fizykochemicznych:

WYNIKI BADAN
Nicpewno§é
. wyniku
Lp. Parametr Tdentyfikato: .rlt;etody Jednostka Wynik | badania/granica
badawczej przedzialu
\'.'ynikul)
Ogélna liczba mikroorganizméw . .
I | 22 °C + 2° po 72h PN-EN ISO 6222: 2004 Q|jtk /1 ml > 300 -
. . PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 .
2 | Bakterie grupy coli +A1:2017-04 Q|jtk/ 100 ml 0 -
; ; PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 :
3 | Escherichia coli +A1:2017-04 Q|jtk/ 100 ml 0 -
4 | Metnogé PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 Q|NTU <0,2 -
5 |Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 metoda D Q|mg/IPt <5 -
h PN-EN 1622: 2006 <2
6 |Zapac + 1B-09-A-040 wyd. 2 z dnia 20.04.2000 r. Q| TON akceptowalny )
7 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q - 7.4 =
8 |Przewodno$é (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q[uS/cm 772 -
9 |Zelazo PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06 Q|ug/l 107 .
10 Mangan PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q|pg /1 6,4 5
11 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Q|mg/l <0,1 -

Metody badaweze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przezhaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r. poz. 2294)

Niepewnosci wynikdw fizykochemicznyeh/granice przedzialu wynikow mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnosé
obejmuje wartos¢ NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzonq obliczonq dla melody badawcezej przy prawdopodobieiistwie rozszerzenia 95% i
wspdlezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ zwiqzana z pobieraniem probek fest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez
probkobiorcéw LB-WG.

2,

Wyniki odnoszq si¢ wylacznie do badanej prébki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
byé kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna skladaé pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania,
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcéw.

- koniec sprawozdania —

02.03.2018 r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Data/Podpis osoby autoryzujacej w
zakresie badan fizykochemicznych
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N /429/2018

Nazwa i adres zleceniodawey: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Oborniki Nr rejestru probki: N /429/2018
Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. Data pobrania prébki: 26.02.2018r.
Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data przyjecia prébki: 26.02.2018 r.
Miejsce pobrania: wodocigg publiczny - Ryczywol Stan prébki: dobry
SUW

Data rozpoczecia badan Data zakoiczenia badan

mikrobiologicznych: 26.02.2018 r. mikrobiologicznych: 01.03.2018 .

fizykochemicznych: 26.02.2018r, fizykochemicznych: 05.03.2018r.

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badaweze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
Sprawozdanie z badmi zawiera wyniki badar wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanynii.

WYNIKI BADAN

Niepewnos¢

s wyniku
Lp. Parametr Identyfikatc'u ':getody Jednostka Wynik badania/granica
badﬂ“’(‘é&] przedzialu
wyniku”
Ogolna liczba mikroorganizméw . . ’
I W22 oC £ 20 b0 72h PN-EN 1SO 6222: 2004 Q|jtk/ 1 ml 100 -
P ; PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 .
2 | Bakterie grupy coli +A1:2017-04 Q|jtk /100 ml 0 -
o . PN-EN [SO 9308-1; 2014 -12 .
3 | Escherichia coli +A1:2017-04 Q| jtk / 100 ml 0 -
4 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 Q|jtk / 100 ml 0 -
5 | Clostridium perfiingens PN-EN ISO 14189:2016-10 Q|jtk /100 ml 0 -
6 | Megtnosc PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 Q[NTU <0,2 -
7 |Barwa PN-EN [SO 7887: 2012 metoda D Q|mg/ 1Pt 5 -
PN-EN 1622: 2006 =2
8 |Zapach + 1B-09-A-040 wyd. 2 z dnia 20.04.2009 1. Q) TeH akceptowalny i
PN-EN 1622: 2006 |
9 |Smak +IB-11-A-046 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 r. - akespigwainy -
10 |pH PN-EN [SO 10523:2012 Q - 7,4 .
11 | Przewodnos¢ (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q|uS/em 772 -
12 |Zelazo PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06 Q|pg/l 141 -
13 |Mangan PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Qlug/l 18 -
14 | Amonowy jon PN-1SO 7150-1: 2002 Qmg/l 0,30 -
15 |Azotyny .}:T};Ig;JOIISQO TRn3-R 2008 Q|mg/l 0,070 -
16 |Azotany EK'CE_T;OI]SZO 1508-1: 2008 Qmg/l 2,64 -
-EN -1
I E-ECE?IZ\OIIS;) 10304-1: 2009 N — 0.23 )
18 | Chlorki mg"o’fzo o1 2008 Q|mg/1 70 )
y - 304-1:
19 | Siarczany EECE-T;OIISQO voana-1:2008 Qlmg/l 10,0 -
20 | Twardo$¢ cacos) ZGONNOSTPNASO 60591999 ‘ Q|mg/l 368,3 -
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznai

LABORATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-820, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE 7Z BADAN nr N /429/ 2018

Niepewnos$¢é
i . wyniku
Lp. Parametr ety ko ‘r}}ctmly Jednostka Wynik | badania/granica
badawczej przedzialu
wyniku?
21 |Utlenialnos¢ ymos PN-EN [SO 8467: 2001 Qmg/l 2,22 -
22 |Sod PB-10-A-191 wyd. 1 z dn. 02.06.2010 Qmg/l 35,9 -
_— PB-09-A-464 5 .
23 |Cyjanki wyd. | z dnia 18.11.2009 . ng/l A
24 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q|mg/l 0,159 -
25 |Glin PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Qfpg/l <10 -
26 | Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Qlpg/l <1,0 -
27 |Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Qlpg/l <1,0 -
28 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 QImg/1 <0,010 -
29 | Arsen PN-EN [SO 17294-2: 2016-11 Qpg/l 5,1 -
30 |Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Qlpg/l <1,0 -
31 |Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q|mg/| < 0,001 -
32 |Kadm PN-EN [SO 17294-2: 2016-11 Qlug/l <0,1 -
33 | Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Qlug/l <0,1 "
34 | Olow PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Qlpg/l <1,0 -
35 |Rteé PN-EN [SO 17852:2009 Qrug/l <0,20 #
‘. PN-EN ISO 17993: 2005
36 | Benzo(a)piren +1B-10-A-477 wyd. 2 z dnia 16.08.2010 1. Qng/l <0,0025 -
3) PN-EN ISO 17993: 2005 )
37 [ZWWA +1B-10-A-477 wyd. 2 z dnia 16.08.2010 1. Qug/l <0,0050
38 | 1,2 —dichloroetan PN-EN ISO 10301: 2002 Qfpg/l <0,4 -
39 | 2 trichloroetenu i tetrachloroetenu | PN-EN ISO 10301: 2002 Qlug/l <0,4 -
40 | Tetrachlorometan PN-EN ISO 10301: 2002 Qlug/l <04 =
PB-09-A-431
il wyd. 2  dnia 05.01.2010 r Q|ug/l <0,20 -
PB-08-A-481
44 |e-Hol wyd. 2 zdnia 05.01.2010 r. ne/l <0,010 i
PB-08-A-481
43 |HCB wyd. 2 7 dnia 05.01.2010 1, hg/l <0010 -
PB-08-A-481
| B-HEH wyd. 2 2 dnia 05.01.2010 1. ne/l = 0,010 -
PB-08-A-4381
il L wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. he/l S4010 ]
PB-08-A-481
40 |&-HEH wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. ng/l <0,010 -
. PB-08-A-481
47| Heptachlor wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. bl <0010 i
2 . PB-08-A-481
% |aldgmn wyd. 2 zdnia 05.01.2010 r. ng/l =0,010 )
, PB-08-A-481
49 | Epoksyd heptachloru wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. pg/l <0,010 -
PB-08-A-481
11509\;3 fovndoaafan i 5] wydi 2/z.4nia 05.01.2010 1. g/l <0,010 ‘
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznaii
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N /429/ 2018

i Niepewnosé
i wyniku
Lp. Parametr Identytititol .rgetody Jednostka Wynik badania/granica
badawczej przedzialu
wyniku?

i PB-08-A-481

31 |Dicldryna wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. he /1 =001 )
3 PB-08-A-481

52 [p.p' - DDE wyd. 2 zdnia 05.01.2010 . he/l =4l i
i PB-08-A-481

53 [o,p'-DDD wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. he/l 0,004 )
PB-08-A-481

54 | B - endosulfan wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. ne/l s Ho1D )
PB-08-A-481

33 |pp-B0D wyd. 2 z dnia 05.01.2010 1. he/l <0.010 -
) PB-08-A-481

56 | Aldehyd endryny wyd. 2 z dnia 05.01.2010 . He/l =01k -
" PB-08-A-48]

57 |Siarczan endosulfanu wyd. 2 2 detin 05.01.2010'¢. pg/l <0,010 -
4) PB-08-A-481

58 |3 Pestycydow wyd. 2 z dnia 05.01.2010 r. yed1 B e ]

Metody badmvcze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonef do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r. poz. 2294) |
Niepewnosci wynikdw fizykochemicznych/granice przedzialu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdywynik £ niepewnosé !
obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona fest niepewnoscig rozszerzonq obliczong dia metody badawezej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i

wspolezynniku rozszerzenia k=2, Niepewnos¢ nwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosei, jezeli probki pobrane 5q przez

probkobiorcéw LB-WG.

w skiad sumy WIWA wehodzq: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(l,2,3-¢, dpiren

" sklad sumy pestycyddw wehodzg: a-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH, §-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, a-endosulfan, dieldryna, p,p’-DDE,

0,p"-DDD, B-endosulfan, p,p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badai bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna skladaé pisemnic w ciggu 14 dni od daty potwicrdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcéw,

- koniec sprawozdania —

iz
ERAGOWN /
LARORATORILS

G 7 MAR 201

06.03.2018 1.

Data sporzadzenia sprawozdania

Data&fP‘ddﬁrsosoby autoryzijgeej w Data/Podpis osoby autoryzujgcej w
zakresie badan mikrobiologicznych zakresie badan fizykochemicznych
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