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Telefony:
- informacja o numerach 161/ 29-60-407
wewnetrznych
- PPIS w Obornikach 161/ 65-59-157 ul. Pilsudskiego 76
- fax 161/ 29-60-407 64-600 Oborniki

- e-mail sekretariat@psse-ohorniki.pI psse-oborniki.pl

- Oddzial Nadzoru

Stanowisko Pracy /61/ 64-63-040
ds. Higieny Komunalnej
- fax 161/ 29-60-407
- e-mail higiena.komunalna@psse-oborniki.pl
oryginalkepia
ON.HK-421/1/9-3/18 Oborniki, dn.17.05.2018r.
DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /t.j. Dz.U. 2017, poz. 1261 ze zm./, art. 104
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1257 ze zm. /, art.12 ust.1 ustawy
zdnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatizeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
/Dz.U. 2017r., poz. 328 ze zm./ i § 21 ust.1 pkt. 3, ust. 3 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. 2017r., poz.
2294/, po zapoznaniu si¢ zwynikami badan wody pobranej dnia 26.02.2018r, z wodociggu
publicznego Ludomy w ramach kontroli urzedowej w punktach:

1. stacja uzdatniania wody - sprawozdanie z badai nr N/428/2018,

2. sie¢ - kran w firmie produkcyjnej IZOMET K. Steinke, Ludomki 85 - sprawozdanie z badai

nr N/426/2018,

stwierdza warunkows przydatno§é wody do spozycia pochodzacej z wodociggu publicznego
Ludomy do dnia 17 czerwea 2018r. i okresla dopuszezalng zawartosé parametru manganu

nieprzekraczajgcg — 100ug/l.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej w dniu 26.02.2018r. z wodociggu publicznego
Ludomy w ramach kontroli urzedowej ze stacji uzdatniania wody (sprawozdania z badaii
nr N/428/2018) wykazala przekroczeniec w skladzie chemicznym wody: mangan 174pg/l przy
dopuszczalnej wartosci 50 pg/l. W ramach kontroli wewnetrznej w dniu 28.03.2018r. pobrano
dodatkowg prébke wody w celu potwierdzenia zanieczyszezenia chemicznego wody (sprawozdanie
z badan nr SB/26688/03/2018). Analiza wody potwierdzila przekroczenie chemiczne wody
na wodociggu publicznym Ludomy (stacji uzdatniania wody — 70,4ug/l). Badania jakosci wody
zostaly wykonane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan oraz SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium
S:‘odoxviskO\ve, ul. Cieszyfiska 52A, 43-200 Pszezyna posiadajace akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji.

PPIS w Obornikach po otrzymanych wynikach badaii wszczal postgpowanie administracyjne
(zawiadomienie o wszczgciu postepowania z urzedu z dnia 24.04.2018r. nr ON.HK-421/1/9-3/18).
Administrator wodociggu Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z 0.0. pismem z dnia
06.04.2018r. zwrécit si¢ o warunkowe dopuszezenie wody do spozycia pochodzacej ze stacji
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uzdatniania wody z uwagi na przekroczenie parametru manganu. Pomimo zwigkszenia liczby
plukania filtréw zwirowych nie osiggnigto parametru manganu ponizej normy. Obecnie trwajg prace
zwigzane z modernizacjg stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budowg przepompowni wody
w Ludomach, ktére planowo majg zakoficzy¢ si¢ 31 maja 2018r. Po tym terminie stacja uzdatniania
wody w Ludomach ma zostaé wylgczona z eksploatacji, a ludnosé zaopatrywana ma by¢ w wodg
z wodociggu publicznego Gorzewo.

Uwzgledniajac powyzsze PPIS w Obornikach po przeanalizowaniu calosci sprawy oraz
rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia konsumentéw na podstawie § 21 ust.1 pkt. 3, ust. 3 pkt.1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi /Dz.U. 2017r., poz. 2294/, przychylit si¢ do wniosku i orzeki jak w sentencji
decyzji.

Producent wody jest zobowigzany do zapewnienia swoim odbiorcom wody o prawidlowej
jakosci zdrowotnej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku w/w rozporzadzenia.
O wykonaniu obowigzku nalezy zawiadomié Paifstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Obornikach najp6Zniej w okreslonym wyzej terminie.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Wielkopolskiego
Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za poSrednictwem  Paiistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Réwnoczesnie poucza sie o prawie do zrzeczenia sig na pismie odwolania, co skutkuje
uprawomocnieniem si¢ decyzji przed wskazanym w;@ej«{%r‘min‘eln. (art. 107 § 1 pkt 7 Kpa.)
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Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywol
2. ala

Do wiadomosci:
1. Wajt Gminy Ryczywol
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywot
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