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Ocena okresowa jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociggu
publicznego Ryczywol za I pélrocze 2018r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia

14 marca 19851, o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej /t.j. Dz.U. 2017, poz. 1261 ze zm./ oraz § 22 ust.1 pkt. 1
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi /Dz.U.2017r.,, poz. 2294/ wydaje okresowa (polroczng) oceng jakosci wody dla wodociggu
publicznego Ryczywol.
W okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r, pobrano do badan 8 prébek wody
(4 w ramach kontroli urzgdowej i 4 w ramach kontroli wewnetrznej), w tym:

» 6 probek w ramach monitoringu kontrolnego (kontrola urz¢gdowa 2 i kontrola wewnetrzna 4),

» 1 probki w ramach monitoringu przegladowego (kontrola urzedowa),

> 1 probke kontrolng w ramach nadzoru sanitarnego (ibn).
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie sprawozdan laboratoryjnych
z badania probek wody pobranych z wodociagu publicznego Oborniki w ramach kontroli urzedowej przez
Powiatowg Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng w Obornikach, a takze prébek wody pobranych w ramach
wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z
0.0., ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywol stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

Badania jakos$ci wody prowadzone byly zgodnie z ustalonym na 2018r. harmonogramem poboru prébek
wody w zakresie parametréw objetych monitoringiem kontrolnym i przeglgdowym.

Jakos¢ wody w okresie I polrocza 2018r. w zakresie badanych parametréw mikrobiologicznych,
organoleptycznych i fizykochemicznych spelniala wymagania sanitarne okre$lone w zatgczniku nr 1
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi /Dz.U.2017r., poz. 2294/. | prébka wody byla kwestionowana z uwagi na
podwyzszong og6lng liczbg mikroorganizméw w 22°C+2°po 72h pobrang w ramach kontroli urzedowej.
Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o0.0. bezzwlocznie podj¢lo dzialania naprawcze, ktdre
polegaly na chlorowaniu wody oraz plukaniu sieci. Badania kontrolne wykazaly usunigcie

zanieczyszczenia.
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