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DECYZJA

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia
14.03.1985r. o Panfstwowej Inspekcji Sanitarnej /tj. Dz.U. 2019, poz. 59/, art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego /t.j. Dz.U. z2018r., poz.2096 ze zm. /, art.12 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg izbiorowym odprowadzaniu sciekéw /Dz.U. 2017r., poz. 328 ze zm./ oraz § 21 ust.l pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi /Dz.U. 2017r., poz. 2294/ oraz w oparciu o otrzymane sprawozdania z badan wody przeprowadzone w ramach
kontroli urzgdowej (monitoring A) oraz kontroli wewngtrznej (monitoring A) pobranej dnia 11.03.2019r. z wodociggu
publicznego Ryczywdt, w punktach:

1. ze stacji uzdatniania wody — sprawozdanie z badan nr N/587/2019/LB-WG/PCH/ oraz nr N/587/2019/LB-
WG/PM/ z dnia 16.03.2019r.
2. sie¢ — sprawozdanie z badan nr SB/24554/03/2019 z dnia 18.03.2019r.

STWIERDZA

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.
Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badaft w dniu 11.03.2019r. w ramach kontroli urzedowej
(monitoring A) oraz wewngtrznej (monitoring A) ze stacji uzdatniania wody i sieci wodociggu publicznego Ryczywoét
wykazala spetienie wymagan okreslonych w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Wielkopolskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Réwnoczesnie poucza sie o prawie do zrzeczenia sng;iﬁd%o}anla co skutkuje uprawomocnieniem
si¢ decyzji przed wskazanym wyzej terminem. (art. 107 § 1 pkt}l{%ﬁ) 7
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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827

e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/587/2019/LB-WG/PCH/

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Oborniki
Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Ryczywot

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 11.03.2019 r.

SUwW

Nr rejestru prébki: N/587/2019
Data pobrania prébki: 11.03.2019r.
Data przyjecia probki: 11.03.2019r.
Stan probki: dobry

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 15.03.2019r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze obj¢te zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
Sprawozdanie = badar zawiera wyniki badaii wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

WYNIKI BADAN

Identyfikator metod . Ni §é
Lp. Parametr bi dawezej!) Y Wynik wyn;ﬁgel:;?lznci .| Jednostka

1 [Megtnosc PN-ENISO 7027-1: 2016-09 Q 1,6 - NTU
PN-EN ISO 7887: 2012

2 |Barwa +Ap1:2015-06 metoda D Q . - |me/Ik
PN-EN 1622: 2006 <2

3 |Zapach + 1B-09-A-040 wyd. 2 z dnia 20.04.2009 r. akceptowalny ) TON

4 K PN-EN 1622: 2006 . I

Sma +IB-11-A-046 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 r. sreplowainy ) -
5 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q 7,4 - -
6 [Przewodnos¢ (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q 773 - puS/cm

! Metody badawcze stosowane w badaniach spehiajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Y Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik £ niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest
niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé
zwigzana = pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WG.

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanej prébki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratory jnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktadaé¢ pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

16.03.2019 r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Podpis jest prayidiowy
Podpisane cxgﬁr@mf,ww

przez Jacek puuz09.043220cET
Olejniczak; WSSE

w Poznaniu

Date: 2019.03.21
17:26:59 CET

20.03.2019 r.

Data autoryzacji sprawozdania

dr n. chem. Joanna Domagalska
Asystent Pracowni Chemicznej
Laboratorium Badania Wody i Gleby

Autoryzowal: = ccsessmesvriissssisssseiisssss s oS e e

Imig, nazwisko, stanowisko

andpis elektroniczny zweryfikowany w dniu ... 2.2..:03- 2019
wynik weryfikacji: wainy [Sd
niewazny [_|
brak mozliwosci weryfikacji [
sedpls - g
cporzadzaiavean wydrk o MEQDSZY ASYSTENT

mgr Ryszard Wojtkowiak
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Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznar

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/587/2019/LB-WG/PM/

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Oborniki
Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Ryczywoét

SUW
Data rozpoczecia badan mikrobiologicznych: 11.03.2019r.

Nr rejestru probki: N/587/2019
Data pobrania prébki: 11.03.2019 .
Data przyjecia proébki: 11.03.2019r.
Stan probki: dobry

Data zakonczenia badan mikrobiologicznych: 14.03.2019r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN
iis. —— Iden;zf(i;l:l(:tcozléjlgetody » Wynik pEZyr{d}:f‘E;l Jednostka
1 ijgglzn?C“izgf‘;;“;;;lorga“izméw PN-EN ISO 6222: 2004 o| <1 - it/ 1 ml
3 |Bakterie grupy coli iif%g%f”g'l: RHA-LE Q 0 - |jtk/ 100 mi
3 | Escherichia coli ERI;E;(I) }?_%49308-1: 201412 Q 0 - jtk/ 100 ml

" Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqd=zeniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. = 2017 r. poz. 2294).

Y Granice przedzialu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik « niepewnosé obejmuje wartos¢ NDS-u i wyrazona jest
niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienistwie rozszerzenia 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢
zwigzana = pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli prébki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WG.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki i dnia jej pobrania, Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sklada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

16.03.2019 r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Podpisane cyfrowo

przez Jacek

Olejniczak; WSSE

w Poznaniu

Date: 2019.03.21

17:27:08 CET

Data autoryzacji sprawozdania

18.03.2019 r. mgr Teresa Trybus
Kierownik Pracowni Mikrobiologii
Laboratorium Badania Wody i Gleby
Autoryzowal: = sssmvessmmsissermssresisers ey sersaiva
Imig, nazwisko, stanowisko

Data: 2019.03.18 11952:02 CET

podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu .....2.2..=03- 2019

wynik weryfikacii: wazny
niewazny []
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